Warszawa, dnia 11 grudnia 2017 r.
Poz. 2294

ROZPORZADZENIE
MINISTRA ZDROWIA"

z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi?

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzaniu

sciekow (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 1 2180) zarzadza si¢, co nastepuje:

2)
3)
4
5)
6)
7)
8)
9)

§ 1. 1. Rozporzadzenie okresla:

wymagania dotyczace jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, zwanej dalej ,,woda”, w tym wymagania
bakteriologiczne, fizykochemiczne oraz organoleptyczne;

sposob oceny przydatnosci wody;
minimalng czgstotliwo$¢ 1 miejsca pobierania do badania probek wody;
zakres badania jakosci wody;
program monitoringu jakosci wody;
sposob nadzoru nad materiatami 1 wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody;
sposob nadzoru nad laboratoriami wykonujacymi badania jakosci wody;
sposdb informowania konsumentéw o jakos$ci wody;
sposob postepowania przed organami Panstwowej Inspekeji Sanitarnej w przypadku, gdy woda nie spelnia wymagan
jakosciowych.
2. Przepisow rozporzadzenia nie stosuje si¢ do:

naturalnych wod mineralnych spetniajacych wymagania okre§lone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczen-
stwie zywnosci 1 zywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 1 60);

wod zrodlanych 1 wod stotowych w zakresie uregulowanym w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006 r. 0 bezpieczenstwie zywnoS$ci 1 Zywienia;

2)

Minister Zdrowia kieruje dziatlem administracji rzadowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow

z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegdtowego zakresu dzialania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

Niniejsze rozporzadzenie wdraza:

1) dyrektywe Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. Urz.
WE L 330z 05.12.1998, str. 32, Dz. Urz. UE L 284 z 31.10.2003, str. 1, Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 14 oraz Dz. Urz.
UE L 260 z 07.10.2015, str. 6; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 90);

2) dyrektywe Rady 2013/51/EURATOM z dnia 22 pazdziernika 2013 r. okreslajaca wymogi dotyczace ochrony zdrowia ludnosci
w odniesieniu do substancji promieniotwérczych w wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 296
z07.11.2013, str. 12).
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3)  wod leczniczych:

a) wskazanych wart. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne 1 goricze (Dz. U. z 2017 1.
poz. 2126),

b) dla ktérych warunki i wymagania sanitarne okreslaja przepisy wydane na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia
28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gmi-
nach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056);

4)  wody pochodzacej z indywidualnych uje¢ wody zaopatrujacych mniej niz 50 osdb lub dostarczajacych mniej niz $red-
nio 10 m® wody na dobe, chyba ze woda jest dostarczana w ramach dziatalno$ci gospodarczej lub do budynkow uzy-
tecznosci publicznej lub do budynkéw zamieszkania zbiorowego lub do podmiotow dziatajacych na rynku spozyw-
czym, wykorzystujacych wode.

§ 2. Uzyte w rozporzadzeniu okre$lenia oznaczaja:

1)  substancja promieniotworcza — substancj¢ zawierajacg jeden lub wigcej izotopdw promieniotworczych o takiej aktywno-
$ci lub stezeniu promieniotwoérczym, ktdre nie moga by¢ pominigte z punktu widzenia ochrony przed promieniowaniem;

2)  dawka orientacyjna — obcigzajacg dawke skuteczng bedaca wynikiem przyjecia w ciaggu jednego roku wszystkich izo-
topdw promieniotworczych pochodzenia naturalnego 1 sztucznego, ktorych obecno$¢ w wodzie zostata wykryta, z wy-
jatkiem trytu, potasu-40, radonu i krotkozyciowych produktéw rozpadu radonu;

3)  warto$¢ parametryczna — zawarto$¢ substancji promieniotworczych w wodzie, powyzej ktérej nalezy oceni¢, czy
obecno$¢ substancji promieniotworczych w wodzie stanowi zagrozenie dla zdrowia ludzi wymagajace dzialania oraz
— w razie koniecznos$ci — podja¢ dziatanie naprawcze stuzace poprawie jakosci wody do poziomu zgodnego z wymo-
gami dotyczacymi ochrony zdrowia ludzi przed promieniowaniem;

4)  wstepny monitoring substancji promieniotworczych — pierwszy pomiar stezenia substancji promieniotworczych pod
katem wystepowania substancji promieniotworczych i ich przekroczen przeprowadzony we wszystkich istniejgcych
ujeciach wody oraz w nowo tworzonych ujeciach wody w zakresie radonu, izotopow radu: Ra-226 1 Ra-228 oraz trytu;

5)  kontrolny monitoring substancji promieniotwoérczych — kolejny pomiar stgzenia substancji promieniotwoérczych w wo-
dzie poddanej uzdatnianiu majacemu na celu obnizenie warto$ci parametrycznych substancji promieniotworczych,
wykonywany zgodnie z czgstotliwoScig okre§long w czesci C i w czesci D zatacznika nr 4 do rozporzadzenia;

6) strefa zaopatrzenia — geograficznie okres§lony obszar, do ktorego woda dochodzi z jednego lub wigcej zrodet 1 na kto-
rym jakos¢ wody moze by¢ traktowana w przyblizeniu jako jednolita;

7)  czastkowe sprawozdanie z badan jakosci wody — sprawozdanie z danego oznaczenia lub oznaczen w ramach jednego
zlecenia dla badanej probki wody wskazujace wartosci badanych parametréw, w szczegdlnosci dla parametrow:

a) mikrobiologicznych okreslonych w czesci A 1w czesci C w tabeli 1 Ip. 1 zatgcznika nr 1 do rozporzadzenia oraz
w czesci A zatgcznika nr 5 do rozporzadzenia,

b) chemicznych okreSlonych w czesci B 1 w czgéci D w tabeli 1 zatacznika nr 1 do rozporzadzenia,
¢) substancji promieniotworczych oraz

d) ustalonych w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o ktérej mowa w § 12, oraz ocene bezpieczenstwa zdrowotnego
konsumentow, jako niezb¢dne dla danej strefy zaopatrzenia do celow ochrony zdrowia ludzkiego;

8)  ocena ryzyka — proces polegajacy na identyfikacji zagrozen i analizie ryzyka przeprowadzony na podstawie obowig-
zujacej w czasie dokonywania tej oceny normy PN-EN 15975-2 | Bezpieczenstwo zaopatrzenia w wodg do spozycia

— Wytyczne dotyczace zarzadzania kryzysowego i ryzyka — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem™; przy opracowaniu oceny
ryzyka uwzglednia si¢ czynniki okres$lone dla obszaru zaopatrzenia w wode, o ktorych mowa w § 11 pkt 1,2 14-9.

§ 3. 1. Woda jest zdatna do uzycia, jezeli jest wolna od mikroorganizméw chorobotworezych i pasozytow w liczbie
stanowiacej potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w st¢zeniach stanowigcych potencjalne
zagrozenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych wlasciwosci korozyjnych 1 spetnia wymagania:

1)  mikrobiologiczne okre§lone w czesci A zatacznika nr 1 do rozporzadzenia;

2)  chemiczne okres$lone w cze$ci B zatgcznika nr 1 do rozporzadzenia.

2. Ciepta woda uzytkowa powinna, oprocz wymagan okreslonych w ust. 1, spetnia¢ wymagania okreslone w czesci A
zalgcznika nr 5 do rozporzadzenia.
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3. Podmioty, o ktorych mowa w § 68, podejmuja wszelkie dziatania, aby woda spelniata wymagania okreslone dla:
1)  parametréw wskaznikowych okreslonych w czesci C zalgcznika nr 1 do rozporzadzenia;
2)  dodatkowych wymagan chemicznych okre§lonych w czgsci D zatacznika nr 1 do rozporzadzenia;

3)  substancji promieniotwdrczych okreslonych w zataczniku nr 4 do rozporzadzenia.

§ 4. 1. Punktem, w ktérym woda musi spetnia¢ wymagania, o ktorych mowa w § 3, zwanym dalej ,,punktem zgodnosci”,
jest w przypadku wody:

1)  dostarczanej z urzadzen wodociggowych — punkt czerpalny, ktory zostat zlokalizowany najblizej przed wodomierzem
glownym lub przylaczem wodociagowym, a w przypadku braku mozliwosci poboru wody w tym miejscu, z zaworu
uzywanego zwykle do pobierania wody, w szczegolnosci w budynkach uzytecznosci publicznej lub budynkach za-
mieszkania zbiorowego lub budynkach mieszkalnych, w stosunku do ktérego przedsigbiorstwo wodociagowo-kanali-
zacyjne zadeklarowato spetnienie wymagan okreslonych w zatacznikach nr 1 14 do rozporzadzenia — ustalony w po-
rozumieniu z wlasciwym panstwowym powiatowym lub panstwowym granicznym inspektorem sanitarnym;

2)  dostarczanej z cysterny — punkt czerpalny, w ktorym woda wyplywa z cysterny;

3)  wprowadzanej do jednostkowych opakowan — punkt czerpalny wody, w ktérym woda jest pobierana do napetnienia
jednostkowych opakowan;

4)  wykorzystywanej w zaktadzie produkeji lub obrotu Zywnoscia — punkt czerpalny wody wykorzystywanej w produkeji
lub obrocie zywnoscia;

5)  wykorzystywanej w ramach dziatalno$ci gospodarczej lub w budynkach uzyteczno$ci publicznej, budynkach zamiesz-
kania zbiorowego lub budynkach mieszkalnych — punkt czerpalny wody uzywany zwykle do pobierania wody;

6) dostarczanej z indywidualnych uje¢ wody — pompa lub inny punkt czerpalny uzywany zwykle do pobierania wody;

7)  udostgpnianej w srodkach transportu ladowego, powietrznego lub wodnego — punkt czerpalny wody uzywany zwykle
do pobierania wody.

2. Punkt zgodnosci moze by¢ ustalony przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne, w porozumieniu z wlasci-
wym panstwowym powiatowym lub pafnstwowym granicznym inspektorem sanitarnym, w strefie zaopatrzenia lub zakta-
dzie uzdatniania, jezeli wykaze ono, Ze nie powoduje to niekorzystnej zmiany mierzonej wartosci parametréw w toku dys-
trybucji wody, oraz w stosunku do ktorego przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne zadeklarowato spelnienie wyma-
gan dla badanych parametrow, okres$lonych w zalacznikach nr 1 1 4 do rozporzadzenia.

3. Miejsca pobierania do badania probek wody, rownomiernie rozmieszczone w strefie zaopatrzenia, sg zlokalizowane w:

1)  urzadzeniach wodociggowych:
a) uyjeciach wody,
b) miejscach, w ktorych woda jest wprowadzana do sieci,
¢) sieci wodociggowej,

d) punktach czerpalnych znajdujacych si¢ najblizej przed wodomierzem gtéwnym lub przylaczem wodociggowym,
laczacym sie¢ wodociagowa z wewnetrzng instalacja wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ushug — w przy-
padku braku mozliwo$ci poboru wody w tym miejscu z zawordw uzywanych zwykle do pobierania wody,
w szczegoOlnosci w budynkach uzytecznosci publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz budynkach
mieszkalnych;

2)  pompach lub innych uzywanych punktach czerpalnych, jezeli woda jest dostarczana z indywidualnych uje¢ wody.

4. Miejsca pobierania do badania prébek wody pozwalajace na oceng wewngtrznej instalacji wodociggowej, poza siecia
wodociagowa, oraz jakosci wody w budynku uzytecznosci publicznej, budynku zamieszkania zbiorowego oraz budynku
mieszkalnym sa zlokalizowane w:

1)  punktach czerpalnych — z zaworow uzywanych zwykle do pobierania wody zainstalowanych najblizej i najdalej wo-
domierza gtéwnego lub przytacza wodociagowego faczacego sie¢ wodociagowa z wewnetrzng instalacjg wodociago-
wa w nieruchomosci odbiorcy ushug, na state uzywanych do pobierania wody przez odbiorcg ustug oraz wybranych
punktach posrednich, ktorych liczba zalezy od wielkosci systemu;

2)  punktach czerpalnych —z zaworow uzywanych zwykle do pobierania wody wykorzystywanej w zaktadach prowadza-
cych dziatalno$¢ zwiazang z produkcjg lub obrotem Zzywnoscia.
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5. Migjsca pobierania do badania probek cieptej wody pozwalajace na ocene wewnetrznej instalacji wodociggowe;,
poza siecig wodociggowa, w celu wykrywania bakterii Legionella sp., w budynku uzytecznosci publicznej oraz budynku
zamieszkania zbiorowego — sg zlokalizowane w:

1)  wyplywie ze zbiornika cieptej wody lub najblizszym punkcie czerpalnym;
2)  punkcie czerpalnym najdalej potozonym od zbiornika cieplej wody;
3)  miejscu powrotu wody do podgrzewacza;

4)  wybranych punktach posrednich, ktorych liczba zalezy od wielkosci systemu.

§ 5. Program monitoringu jakosci wody obejmuje wyniki badan jakosci wody uzyskane w ramach:

1)  wewnetrznej kontroli jakosci wody przeprowadzanej przez przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjne, o ktorej
mowa w art. 5 ust. la ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow, zwanej dalej ,,ustawa”;

2)  wewnetrznej kontroli jakos$ci wody przeprowadzanej przez podmioty wykorzystujace wode, pochodzacg z indywidu-
alnego ujecia w ramach dziatalno$ci gospodarczej lub w budynkach uzytecznosci publicznej, budynkach zamieszka-
nia zbiorowego lub podmiotach dziatajacych na rynku spozywczym, wykorzystujacych wodg;

3) prowadzonego przez organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej nadzoru nad jakoscia wody, o ktorym mowa w art. 12
ust. 1 ustawy.

§ 6. Wewnetrzna kontrola jakoSci wody realizowana przez przedsicbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjne, o ktorej mo-
wa w art. 5 ust. 1a ustawy, obejmuje:

1)  wykonywanie badan jako$ci wody w urzadzeniach wodociagowych:
a) w zakresie dotyczacym:

— wymagan i parametrow objetych monitoringiem zgodnie z czgScig A 1 cze$cig B zatacznika nr 2 do rozporza-
dzenia, z zastrzezeniem § 13 ust. 1 pkt 11§ 14 ust. 1 pkt 1 w przypadku przeprowadzenia oceny ryzyka, o kt6-
rej mowa w § 12,

— parametréw objetych wstepnym monitoringiem substancji promieniotwdrezych,
— parametréw objetych kontrolnym monitoringiem substancji promieniotwdrczych,

b) z czestotliwoscig nie mniejszg niz okreslona w zalgczniku nr 3 do rozporzadzenia, z zastrzezeniem § 14 ust. 1
pkt 2, w przypadku przeprowadzenia oceny ryzyka, o ktorej mowa w § 12, oraz ustalona w § 15, gdy nie wystapia
okoliczno$ci mogace spowodowac zmiang jako$ci wody, oraz

¢) kazdorazowo po wystapieniu okoliczno$ci mogacych spowodowaé zmiang jakosci wody, szczegdlnie jej pogor-
szenie, w szczegolnoscei awarii sieci wodociggowej, awarii systemu uzdatniania wody, wymiany sieci wodocig-
gowej, oddania do uzytku nowego odcinka sieci wodociggowej, powodzi, intensywnych opadéw, suszy lub
w przypadku zdarzenia radiacyjnego — w uzgodnieniu z panstwowym wojewodzkim inspektorem sanitarnym;

2) informowanie wlasciwego panstwowego powiatowego lub panstwowego granicznego inspektora sanitarnego oraz
wojta (burmistrza, prezydenta miasta) o przekroczeniach warto$ci parametrycznych dla:

a) parametréw okreslonych w czesci A w tabeli 1 lub czgéei C w tabeli 1 Ip. 1 zalacznika nr 1 do rozporzadzenia —
w przypadku przekroczenia warto$ci parametrycznej > 10 jtk (NPL)/100 ml — w dniu sporzadzenia czastkowego
lub catosciowego sprawozdania z badan jakos$ci wody, o ktorym mowa w § 10 ust. 1, lub uzyskania informacji,
o ktorej mowa w § 10 ust. 4,

b) parametrow okreslonych w czesci A lub w cze$ci B zatgcznika nr 4 do rozporzadzenia lub ustalonych w oparciu
o wyniki oceny ryzyka, o ktorej mowa w § 12, oraz oceng bezpieczenstwa zdrowotnego konsumentow, jako nie-
zbgdnych dla danej strefy zaopatrzenia do celow ochrony zdrowia ludzkiego — w dniu sporzadzenia czastkowego
lub calo$ciowego sprawozdania z badan jakosci wody, o ktérym mowa w § 10 ust. 1,

¢) parametréw okreslonych w czesci B lub czgsci C w tabeli 1 Ip. 1 zalgcznika nr 1 do rozporzadzenia — w przypad-
ku przekroczenia wartosci parametrycznej < 10 jtk (NPL)/100 ml lub w czeSci C w tabeli 1 Ip. 21 3 lub w tabeli 2
lub czgscei D zatgeznika nr 1 do rozporzadzenia oraz ustalonych w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o ktorej mowa
w § 12, oraz ocen¢ bezpieczenstwa zdrowotnego konsumentow, jako niezbednych dla danej strefy zaopatrzenia
do celow zapewnienia jakosci produkcji, dystrybucji i kontroli jako$ci wody — w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych od dnia sporzadzenia czastkowego Iub catoSciowego sprawozdania z badan jakosci wody, o ktorym
mowa w § 10 ust. 1;
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3)

4

5)

6)

7)

8)
9)

uzgodnienie z wlasciwym panstwowym powiatowym lub panstwowym granicznym inspektorem sanitarnym sposobu
ustalenia miejsca 1 przyczyny niezgodno$ci z wymaganiami oraz prowadzenia dziatan naprawczych — w terminie nie
dhuzszym niz 3 dni robocze od dnia przekazania informacji, o ktdrej mowa w pkt 2;

ustalanie harmonogramu pobierania probek wody do badan jakosci wody, zgodnie z czgstotliwo$cia nie mniejsza niz
okreslona w zataczniku nr 3 do rozporzadzenia, z zastrzezeniem § 14 ust. 1 pkt 2, w przypadku wykonania oceny ry-
zyka, o ktorej mowa w § 12, oraz ustalong w § 15, w uzgodnieniu z wlasciwym panstwowym powiatowym lub pan-
stwowym granicznym inspektorem sanitarnym, tak aby liczba probek, w miar¢ mozliwosci, rozktadata si¢ rownomier-
nie w czasie 1 miejscu;

wyznaczenie w uzgodnieniu z wlasciwym pafistwowym powiatowym lub panstwowym granicznym inspektorem sani-
tarnym 1 w razie takiej potrzeby wykonanie przez przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne statych punktow
czerpalnych, stuzacych do pobierania probek wody;

pobieranie probek wody do badan jakosci wody z urzadzen wodociggowych, w miejscach pozwalajacych na oceng
jakosci dostarczanej wody, a gdy woda jest poddawana procesom uzdatniania — w miejscach pozwalajacych na oceng
skutecznosci procesu uzdatniania;

w przypadku wystapienia okoliczno$ci wymienionych w pkt 1 lit. c:

a) wyznaczanie miejsca lub miejsc, czgstotliwosei 1 zakresu badania jakoSci wody w celu okreslenia spelnienia wy-
magan okres$lonych w rozporzadzeniu w uzgodnieniu z wlasciwym panstwowym powiatowym lub panstwowym
granicznym inspektorem sanitarnym,

b) uzgodnienie z wlasciwym pafistwowym powiatowym lub panstwowym granicznym inspektorem sanitarnym spo-
sobu ustalenia miejsca i przyczyny niezgodnosci z wymaganiami oraz zaplanowania ewentualnych dziatan na-
prawczych 1 ustalenie harmonogramu ich realizacji oraz niezwloczne poinformowanie wlasciwego wojta (burmi-
strza, prezydenta miasta) o podjetych 1 zaplanowanych dziataniach;

przechowywanie sprawozdan z badan jakosci wody przez okres co najmniej 5 lat od dnia ich wykonania;

przekazywanie whasciwemu panstwowemu powiatowemu lub panstwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu
sprawozdan z badan jako$ci wody, o ktérych mowa w pkt 1, w przypadku:

a) przekroczenia warto$ci parametrycznych dla parametrow:

— okreslonych w czgsci A w tabeli 1 lub czgéci C w tabeli 1 Ip. 1 zalacznika nr 1 do rozporzadzenia — w przypad-
ku przekroczenia wartosci parametrycznej > 10 jtk (NPL)/100 ml, jezeli przedsigbiorstwo wodociagowo-kana-
lizacyjne nie udzielito zgody na przekazywanie przez laboratorium, ktoéremu zlecono wykonanie badania jako-
$ci wody, sprawozdania z tych badan, bezposrednio do wlasciwego panstwowego powiatowego lub panstwo-
wego granicznego inspektora sanitarnego,

— okreslonych w czesci A Tub w czesci B zatacznika nr 4 do rozporzadzenia,

— ustalonych w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o ktorej mowa w § 12, oraz ocene bezpieczenstwa zdrowotnego
konsumentow, jako niezbgdnych dla danej strefy zaopatrzenia do celow ochrony zdrowia ludzkiego

— w dniu sporzadzenia czastkowego Iub calosciowego sprawozdania z badan jakos$ci wody, o ktérym mowa
w § 10 ust. 1,

b) przekroczenia wartoSci parametrycznych dla parametrow okreslonych w czesci B lub czesci C w tabeli 1 Ip. 1
zalgcznika nr 1 do rozporzadzenia — w przypadku przekroczenia warto$ci parametrycznej < 10 jtk (NPL)/100 ml
lub w czgsci C w tabeli 1 1p. 21 3 lub w tabeli 2 lub czgsci D zalacznika nr 1 do rozporzadzenia oraz ustalonych
w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o ktorej mowa w § 12, oraz ocene bezpieczenstwa zdrowotnego konsumentow,
jako niezbednych dla danej strefy zaopatrzenia do celdw zapewnienia jakosci produkcji, dystrybucii 1 kontroli
jako$ci wody — w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia sporzadzenia czastkowego lub catosciowego
sprawozdania z badan jako$ci wody, o ktérym mowa w § 10 ust. 1,

¢) braku przekroczen warto$ci parametrycznych — w terminie miesigca od dnia sporzadzenia sprawozdania z badan
jakosci wody, o ktorym mowa w § 10 ust. 1.

§ 7. Wewngetrzna kontrola jakosci wody przeprowadzana przez podmiot dostarczajacy lub wykorzystujacy wodg pochodzaca

z indywidualnego ujecia w ramach dziatalnosci gospodarczej lub w budynkach uzytecznosci publicznej, budynkach zamieszka-
nia zbiorowego, lub w podmiotach dzialajacych na rynku spozywczym, wykorzystujacych wode, z zastrzezeniem § 8, obejmuje:

1)

wykonywanie badania jako$ci wody:
a) w zakresie dotyczacym:
— wymagan i parametrow objetych monitoringiem zgodnie z czescig A 1 czgscia B zatacznika nr 2 do rozporza-
dzenia, z uwzglednieniem § 13 ust. 1 pkt 11 § 14 ust. 1 pkt 1, w przypadku przeprowadzenia oceny ryzyka,
o ktorej mowa w § 12,
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2)

3)

4)
5)

6)

7)

— parametroéw objetych wstepnym monitoringiem substancji promieniotwérezych,

— parametrow objetych kontrolnym monitoringiem substancji promieniotworezych,

b) z czestotliwodcig nie mniejsza niz okreslona w zatgczniku nr 3 do rozporzadzenia, z uwzglednieniem § 14 ust. 1
pkt 2, w przypadku przeprowadzenia oceny ryzyka, o ktorej mowa w § 12, oraz ustalong w § 15, gdy nie wystapia
okoliczno$ci mogace spowodowac zmiane jakosci wody, oraz

¢) kazdorazowo po wystapieniu okolicznosci mogacych spowodowaé zmiane jakosci wody, szczegdlnie jej pogor-
szenie, w szczegOlnosci awarii wewnetrznej instalacji wodociagowej, awarii sieci wodociggowej dostarczajgce;j
wode z indywidualnego ujecia wody, oddania do uzytku nowego odcinka sieci wodociggowej, powodzi lub
w przypadku zdarzenia radiacyjnego — w uzgodnieniu z panstwowym wojewodzkim inspektorem sanitarnym;

ustalanie harmonogramu pobierania probek wody do badan jakosci wody, zgodnie z czgstotliwo$cig nie mniejszg niz
okreslona w zalgczniku nr 3 do rozporzadzenia, z zastrzezeniem § 14, w przypadku przeprowadzenia oceny ryzyka,
o ktorej mowa w § 12, oraz ustalong w § 15, w uzgodnieniu z wlasciwym panstwowym powiatowym lub panstwowym
granicznym inspektorem sanitarnym, tak aby liczba probek, w miar¢ mozliwosci, rozktadata si¢ rOwnomiernie w cza-
sie 1 miejscu;

ustalenie miejsca lub miejsc pobierania probek wody do badan jakosci wody — w przypadku gdy wihasciciel ujecia jest
jednoczes$nie wihascicielem lub zarzadca obiektu budowlanego wykorzystujacego wodg, miejsce pobierania probek
wody do badan moze by¢ zlokalizowane w obiekcie budowlanym — w przypadku stwierdzenia przekroczenia bada-
nych parametrow wody pobranej w punkcie zlokalizowanym w tym obiekcie nalezy wykona¢ badanie jakosci wody
w miejscach pozwalajacych na ustalenie miejsca i przyczyny niezgodnosci;

przechowywanie sprawozdan z badan jakosci wody przez okres co najmniej 5 lat od dnia ich wykonania;

informowanie wlasciwego panstwowego powiatowego lub panstwowego granicznego inspektora sanitarnego o prze-
kroczeniach warto$ci parametrycznych dla:

a) parametréw okreslonych w czesci A w tabeli 1 lub czesci C w tabeli 1 Ip. 1 zatacznika nr 1 do rozporzadzenia —
w przypadku przekroczenia warto$ci parametrycznej > 10 jtk (NPL)/100 ml — w dniu sporzadzenia czastkowego
lub catosciowego sprawozdania z badan jakosci wody, o ktorym mowa w § 10 ust. 1, lub uzyskania informacji,
o ktorej mowa w § 10 ust. 4,

b) parametrow okreslonych w czesci A lub w czesci B zalacznika nr 4 do rozporzadzenia lub ustalonych w oparciu
o wyniki oceny ryzyka, o ktérej mowa w § 12, oraz oceng bezpieczenstwa zdrowotnego konsumentow, jako nie-
zbednych dla danej strefy zaopatrzenia do celéw ochrony zdrowia ludzkiego — w dniu sporzadzenia czastkowego
lub calo$ciowego sprawozdania z badan jako$ci wody, o ktéorym mowa w § 10 ust. 1,

¢) parametréw okreslonych w czgsci B lub czesci C w tabeli 1 Ip. 1 zalacznika nr 1 do rozporzadzenia — w przypad-
ku przekroczenia wartosci parametrycznej < 10 jtk (NPL)/100 ml lub w czg$ci C w tabeli 1 1p. 213 lub w tabeli 2
lub czeséci D zatacznika nr 1 do rozporzadzenia oraz ustalonych w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o ktdrej mowa
w § 12, oraz ocen¢ bezpieczenstwa zdrowotnego konsumentoéw, jako niezbednych dla danej strefy zaopatrzenia
do celow zapewnienia jakoSci produkeji, dystrybucji i kontroli jakosci wody — w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych od dnia sporzadzenia czastkowego lub calo$ciowego sprawozdania z badan jakosci wody, o ktorym
mowa w § 10 ust. 1;

uzgodnienie z wlasciwym panstwowym powiatowym lub panstwowym granicznym inspektorem sanitarnym sposobu
ustalenia miejsca 1 przyczyny niezgodnosci z wymaganiami oraz prowadzenia dziatan naprawczych w terminie nie
dhuzszym niz 3 dni robocze od dnia przekazania informacji, o ktorej mowa w pkt 5;

przekazywanie wlaSciwemu panistwowemu powiatowemu lub pafnstwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu
sprawozdan z badan jakosci wody, o ktoérych mowa w pkt 1, w przypadku:

a) przekroczenia warto$ci parametrycznych dla parametrow:

— okreslonych w czesci A w tabeli 1 lub czgéci C w tabeli 1 Ip. 1 zalacznika nr 1 do rozporzadzenia — w przypad-
ku przekroczenia wartosci parametrycznej > 10 jtk (NPL)/100 ml, jezeli przedsigbiorstwo wodociagowo-kana-
lizacyjne nie udzielito zgody na przekazywanie przez laboratorium, ktéremu zlecono wykonanie badania jako-
$ci wody, sprawozdania z tych badan, bezposrednio do wlasciwego panstwowego powiatowego lub panstwo-
wego granicznego inspektora sanitarnego,

— okreslonych w czesci A lub w czeSci B zatacznika nr 4 do rozporzadzenia,

— ustalonych w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o ktorej mowa w § 12, oraz ocen¢ bezpieczenstwa zdrowotnego
konsumentdw, jako niezbednych dla danej strefy zaopatrzenia do celéw ochrony zdrowia ludzkiego

— w dniu sporzadzenia czastkowego lub catosciowego sprawozdania z badan jakosci wody, o ktérym mowa
w § 10ust. 1,
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b) przekroczenia wartoéci parametrycznych dla parametréw okreslonych w czgéci B lub czesci C w tabeli 1 Ip. 1
zalaeznika nr 1 do rozporzadzenia — w przypadku przekroczenia warto$ci parametrycznej < 10 jtk (NPL)/100 ml
lub w czesei C w tabeli 1 Ip. 21 3 Iub w tabeli 2 lub czgséci D zatacznika nr 1 do rozporzadzenia oraz ustalonych
w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o ktérej mowa w § 12, oraz ocene bezpieczenstwa zdrowotnego konsumentow,
jako niezbednych dla danej strefy zaopatrzenia do celéw zapewnienia jakosci produkcji, dystrybucji i1 kontroli
jakosci wody — w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia sporzadzenia czastkowego lub catosciowego
sprawozdania z badan jako$ci wody, o ktérym mowa w § 10 ust. 1,

¢) braku przekroczeh warto$ci parametrycznych — w terminie miesigca od dnia sporzadzenia sprawozdania z badan
jakosci wody, o ktérym mowa w § 10 ust. 1.

§ 8. Podmiot dostarczajacy lub wykorzystujacy wodg pochodzaca z indywidualnego ujecia w ramach dziatalnosci gos-
podarczej lub w budynkach uzytecznosci publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego lub w podmiotach dziatajgcych
na rynku spozywczym, wykorzystujacych wode dla mniej niz 50 0s6b lub mniej niz $rednio 10 m* wody na dobeg, ustala
zakres badanych parametrow oraz czestotliwo$¢ wykonywania badan jakosci wody z wlasciwym panstwowym powiato-
wym lub panstwowym granicznym inspektorem sanitarnym.

§ 9. 1. W ramach nadzoru nad laboratoriami wykonujacymi badania jakosci wody wlasciwy panstwowy powiatowy lub
panstwowy graniczny inspektor sanitarny moze dokona¢ kontroli laboratorium przed zatwierdzeniem, o ktérym mowa
w art. 12 ust. 4 ustawy, w zakresie udokumentowania systemu jakosci prowadzonych badan wody, ktory powinien by¢
zgodny z wymaganiami zawartymi w aktualnym wydaniu normy PN-EN ISO/IEC 17025.

2. Wiasciwy panstwowy powiatowy lub panstwowy graniczny inspektor sanitarny dokonuje kontroli laboratorium,
o ktorej mowa w ust. 1, poprzez wskazanie:

1)  sposrdd pracownikow stacji sanitarno-epidemiologicznej 0sdb do przeprowadzenia kontroli, a w przypadku braku
w strukturze organizacyjnej powiatowej lub granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej laboratorium, wystapienie
z wnioskiem do wlasciwego panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego o wskazanie laboratorium znajdu-
jacego sie w strukturze organizacyjnej innej powiatowej lub granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej, z obszaru
danego wojewodztwa lub z obszaru innego wojewodztwa, ktdrego pracownicy moga by¢ wyznaczeni do przeprowa-
dzenia kontroli, albo

2)  dwu- lub trzyosobowych zespotéw do przeprowadzenia kontroli sposrod osob wyszczegolnionych na liscie, o ktorej
mowa w ust. 3; do zespotu powinien by¢ powolany co najmniej jeden pracownik laboratorium stacji sanitarno-epide-
miologicznej.

3. Whadciwy panstwowy wojewodzki inspektor sanitarny we wspdtpracy z panstwowymi powiatowymi 1 panstwowymi
granicznymi inspektorami sanitarnymi z obszaru danego wojewodztwa sporzadza liste pracownikoéw Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej z obszaru danego wojewodztwa uprawnionych do dokonywania kontroli laboratorium przed zatwierdzeniem
systemu jakosci prowadzonych badan jakosci wody.

4. Pracownicy wskazani do przeprowadzenia kontroli dokonujg kontroli na podstawie upowaznienia wydanego przez
panstwowego inspektora sanitarnego whasciwego ze wzgledu na miejsce ich zatrudnienia.

5. Wlasciwy inspektor sanitarny przed wydaniem upowaznienia do przeprowadzenia kontroli, o ktérym mowa w ust. 4,
sprawdza, czy nie zachodzg przestanki wylaczenia pracownika od udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 24 usta-
wy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 1. poz. 1257).

6. Pafistwowy wojewodzki inspektor sanitarny podaje do publicznej wiadomosci informacj¢ o laboratoriach wykonuja-
cych badania pobranych probek wody na obszarze jego whasciwosci miejscowej uwzgledniajgca aktualng informacje obej-
mujaca:

1)  wykaz parametréw, metod badawczych i ich zakresy, dla ktérych laboratorium uzyskato zatwierdzenie systemu jako-
$ci prowadzonych badan jakos$ci wody wraz ze wskazaniem okresu trwania zatwierdzenia;

2)  zestawienie charakterystyk metod badan stosowanych w badaniach jakosci wody.

§ 10. 1. Laboratoria, o ktorych mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, z przeprowadzonego badania jako$ci wody sporzadzaja
w momencie zakonczenia badania jako$ci wody i uzyskania wyniku — czastkowe lub cato$ciowe sprawozdanie z badan
jakosci wody.

2. Sprawozdanie z badan jakosci wody, o ktérym mowa w ust. 1, uwzglednia co najmnie;j:

1)  informacje o zatwierdzeniu podanych metod badawczych i parametréw przez wlasciwego panstwowego powiatowego
lub panstwowego granicznego inspektora sanitarnego wraz ze wskazaniem numeru i daty decyzji, w przypadku labo-
ratoriéw innych niz laboratoria Panistwowej Inspekcji Sanitarnej;
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2)  wskazanie uprawnionej osoby pobierajacej probki wody do badan jakosci wody;
3)  wskazanie osoby lub 0sob autoryzujacych sprawozdanie z badan jakosci wody.

3. Laboratoria wykonujace badania jakosci wody przekazuja podmiotowi zlecajagcemu wykonanie badan jakosci wody
oraz, za jego zgoda, wlasciwemu panstwowemu powiatowemu lub panstwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu
sprawozdanie z badan jako$ci wody, o ktérym mowa w ust. 1, w dniu sporzadzenia tego sprawozdania w przypadku:

1)  przekroczenia w badanej probce wody wartosci parametrycznych okreslonych w czgsci A lub czesci C w tabeli 1 Ip. 1
zalacznika nr 1 do rozporzadzenia — w przypadku przekroczenia warto$ci parametrycznej > 10 jtk (NPL)/100 ml lub

2)  stwierdzenia obecno$ci w badanej probee cieptej wody przekroczenia parametru Legionella sp. powyzej 1000 jtk/100 ml
lub powyzej 100 jtk/1000 ml.

4. W przypadku braku mozliwosci sporzadzenia sprawozdania z badan jakosci wody, o ktorym mowa w ust. 1, w mo-
mencie zakonczenia badania i uzyskania wyniku, laboratoria wykonujgce badania jakosci wody przekazuja informacje
o przekroczeniach, o ktorych mowa w ust. 3, podmiotowi zlecajacemu wykonanie badan jakosci wody oraz, za jego zgoda,
wlasciwemu panstwowemu powiatowemu lub panstwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu.

5. Laboratorium wykonujace badania jakosci wody przekazuje podmiotowi zlecajacemu wykonanie badan jakosci wo-
dy, a w przypadku, o ktorym mowa w ust. 3 1 4, za jego zgoda, takze wlasciwemu panstwowemu powiatowemu lub pan-
stwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu, czastkowe lub catosciowe sprawozdanie z badan jakosci wody, o kto-
rym mowa w ust. 1, faksem lub w formie dokumentu elektronicznego za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej w ro-
zumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219),
a informacja, o ktorej mowa w ust. 4, moze by¢ takze przekazana telefonicznie.

§ 11. Ustalenie zakresu prowadzonych badan jakosci wody w porozumieniu z wlasciwym panstwowym powiatowym
lub panstwowym granicznym inspektorem sanitarnym wymaga uwzglednienia nast¢pujacych czynnikoéw, okreslonych dla
obszaru zaopatrzenia w wode:

1)  jakosci i rodzaju ujmowanej wody;

2)  zanieczyszczen wystepujacych w srodowisku, ze szczegdlnym uwzglednieniem usytuowania ujecia wody, ustanowio-
nej strefy ochronnej ujecia 1 oceny zagrozenia zdrowotnego przeprowadzonego dla tego ujecia;

3)  wynikow oceny ryzyka, o ktorej mowa w § 12, jezeli zostala przeprowadzona;

4)  zastosowanych technologii uzdatniania wody ze szczeg6lnym uwzglednieniem, czy materialy 1 wyroby uzywane do
uzdatniania wody uzyskaty pozytywna oceng higieniczng wlasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitar-
nego;

5)  dlugosci sieci wodociagowe;;

6) materiatéw uzytych do budowy sieci wodociagowej;

7)  wieku wodociagu;

8)  sytuacji epidemicznej, w szczegolnosci w zakresie chorob wodozaleznych;

9) aktualnych potrzeb i celow badan.
§ 12. 1. Podmioty, o ktérych mowa w § 6-8, moga przeprowadzi¢ oceng ryzyka.

2. W ocenie ryzyka uwzgle¢dnia si¢ badania i oceny stanu wod powierzchniowych, stanu wod podziemnych oraz obsza-
6w chronionych dokonane w ramach pafistwowego monitoringu srodowiska okreslonego w art. 23 ustawy z dnia 20 lipca
1991 1. o Inspekeji Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2016 . poz. 1688 oraz z 2017 r. poz. 15661 1567).

3. Ocena ryzyka, przeprowadzona przez podmioty, o ktdrych mowa w § 6, powinna uzyskac¢ zatwierdzenie wtasciwego
panstwowego powiatowego lub pafnstwowego granicznego inspektora sanitarnego w zakresie bezpieczenstwa zdrowotnego
konsumentow oraz wlasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta) w pozostatym zakresie majacym na celu zapewnienie
nalezytej jako$ci produkcji, dystrybucji 1 kontroli jakoSci dostarczanej wody.

4. Ocena ryzyka, przeprowadzona przez podmioty, o ktorych mowa w § 71 § 8, powinna uzyskac zatwierdzenie wiasci-
wego panstwowego powiatowego lub panstwowego granicznego inspektora sanitarnego w zakresie bezpieczenstwa zdro-
wotnego konsumentow.
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5. Brak zatwierdzenia oceny ryzyka, o ktérym mowa w ust. 3 14, wymaga merytorycznego uzasadnienia.

6. Ocena ryzyka wraz z podsumowaniem jej wynikow jest przechowywana przez okres co najmniej 10 lat, w przypadku
podmiotow, o ktorych mowa w § 6, przez wlasciwy organ realizujgcy zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wode.

7. Ocena ryzyka podlega statej aktualizacji.

§ 13. 1. W oparciu o wyniki oceny ryzyka, o ktorej mowa w § 12, oraz ocene bezpieczenstwa zdrowotnego konsumen-
tow podmioty, o ktérych mowa w § 68, jezeli przeprowadzily oceng ryzyka, po akceptacji wlasciwego panstwowego po-
wiatowego lub panstwowego granicznego inspektora sanitarnego moga:

1) rozszerzy¢ wykaz parametréw podlegajacych monitorowaniu wskazany w czesci A 1 w czgsci B zatacznika nr 2 do
rozporzadzenia lub

2)  zwigkszy¢ minimalng czgstotliwo$¢ pobierania probek wody do badan jakosci wody okreslong w zatgczniku nr 3 do
rozporzadzenia dla parametrow podlegajacych monitorowaniu.

2. Wykaz parametréw podlegajacych monitorowaniu moze zosta¢ rozszerzony lub czgstotliwo$¢ pobierania probek
wody do badan jakosci wody moze zosta¢ zwigkszona w sytuacji, gdy:

1)  wykaz parametrow okreslonych w czesci A 1 w czesci B zatacznika nr 2 do rozporzadzenia Iub czestotliwos¢ okreslo-
na w zalaczniku nr 3 do rozporzadzenia nie sa wystarczajace do zapewnienia, ze woda dostarczana konsumentom
spetnia wymagania okre$lone w zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia;

2) niezbedne jest przeprowadzenie dodatkowego monitorowania na zasadzie jednostkowych przypadkow w odniesieniu
do substancji i mikroorganizmow, dla ktérych nie ustalono zadnych wartosci parametrycznych w zataczniku nr 1 do
rozporzadzenia, jezeli istnieje powdd do podejrzen, ze mogg one by¢ obecne w ilosciach lub liczbie stwarzajacej po-
tencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego;

3) niezbedne jest sprawdzenie, czy istniejgce Srodki kontroli ryzyka dla zdrowia ludzkiego funkcjonuja skutecznie oraz
czy woda w punkcie zgodnosci jest zdatna do uzycia.

3. Brak akceptacji, o ktorej mowa w ust. 1, wymaga merytorycznego uzasadnienia.

§ 14. 1. Na podstawie wynikoéw oceny ryzyka, o ktorej mowa w § 12, oraz oceny bezpieczenstwa zdrowotnego konsu-
mentéw podmioty, o ktérych mowa w § 6-8, jezeli przeprowadzily oceng ryzyka, po akceptacji wlasciwego panstwowego
powiatowego lub panstwowego granicznego inspektora sanitarnego moga zmniejszyc:

1)  wykaz parametréw podlegajacych monitorowaniu wskazany w czesci A 1w czgsci B zatgeznika nr 2 do rozporzadze-
nia lub

2)  minimalng czestotliwo$¢ pobierania probek wody do badan jakosci wody okreslong w zataczniku nr 3 do rozporzadze-
nia dla parametréw podlegajacych monitorowaniu.

2. Czgstotliwo$¢ pobierania probek wody do badan jakosci wody dla parametru Escherichia coli oraz enterokoki nie
moze zosta¢ zmniejszona ponizej czestotliwosci okreslonej w zataczniku nr 3 do rozporzadzenia.

3. W przypadku pozostatych parametrow:

1) miejsce i czgstotliwos$¢ pobierania probek wody ustala si¢ w odniesieniu do pochodzenia parametru, jak réwniez
zmiennoS$ci 1 dlugofalowej tendencji jego stezenia, z uwzglednieniem § 4 ust. 112;

2) zmniejszenie minimalnej czestotliwo$ci pobierania probek wody do badan jako$ci wody w zakresie danego parametru
okreslonej w zalaczniku nr 3 do rozporzadzenia jest mozliwe, jezeli wszystkie wyniki uzyskane z probek pobieranych
w regularnych odstepach czasu przez okres co najmniej trzech lat w punktach pobierania probek reprezentatywnych
dla calej strefy zaopatrzenia wynosily mniej niz 60% warto$ci parametrycznej;

3)  usunigcie parametru z wykazu parametréw, ktore maja by¢ monitorowane w ramach monitoringu okreslonego w cze-
Sci A 1 w czgsci B zalacznika nr 2 do rozporzadzenia, jest mozliwe, jezeli wszystkie wyniki uzyskane z probek pobie-
ranych w regularnych odstepach czasu przez okres co najmniej trzech lat w punktach pobierania probek reprezenta-
tywnych dla catej strefy zaopatrzenia wynosily mniej niz 30% warto$ci parametrycznej, z zastrzezeniem ust. 6.

4. Usunigcie parametru okreslonego w czeSci A 1 w czgsci B zatacznika nr 2 do rozporzadzenia z wykazu parametrow,
ktore maja by¢ monitorowane, opiera si¢ na wynikach oceny ryzyka na podstawie wynikéw monitorowania zrodet wody
oraz przy potwierdzeniu, ze zdrowie ludzkie jest chronione przed szkodliwymi skutkami jakiegokolwiek zanieczyszczenia
wody.
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5. Czgstotliwo$¢ pobierania probek wody moze zostaé zmniejszona lub parametr usunigty z wykazu parametréw, ktore
maja by¢ monitorowane, jezeli w ocenie ryzyka potwierdzono, ze Zaden czynnik dajacy si¢ racjonalnie przewidzie¢ nie
moze spowodowac pogorszenia jakosci wody.

6. Weryfikacja zmniejszenia minimalnej czestotliwosci pobierania probek wody do badan jakosci wody w zakresie da-
nego parametru lub parametréw usunigtych z monitorowania poparta wynikami badan jakosci wody powinna odbywac si¢
nie rzadziej niz raz na 5 lat, po akceptacji wlasciwego panstwowego powiatowego lub panstwowego granicznego inspektora
sanitarnego.

7. Brak akceptacji, o ktérej mowa w ust. 1 1 6, wymaga merytorycznego uzasadnienia.
§ 15. 1. Podmioty, o ktérych mowa w § 61 § 7, prowadza monitoring substancji promieniotworczych w wodzie.

2. W przypadku gdy we wstgpnym monitoringu substancji promieniotworczych stezenie trytu oraz izotopdw promienio-
twoérczych radu: Ra-226 1 Ra-228 nie przekracza granic wykrywalno$ci okreslonych w czesci C zalacznika nr 6 do rozporza-
dzenia, podmioty, o ktorych mowa w § 6 1 § 7, wykonuja pomiar stezenia trytu oraz izotopow promieniotworczych radu:
Ra-226 1 Ra-228 z czgstotliwoscia co 5 lat.

3. Wprzypadku gdy we wstepnym monitoringu substancji promieniotwdrczych stezenie trytu oraz izotopdw promienio-
tworczych radu: Ra-226 i Ra-228 przekracza granice wykrywalnosci okreslone w czgsci C zatgcznika nr 6 do rozporzadze-
nia, jednoczes$nie nie przekraczajac wartosci parametrycznych okreslonych w czgsci A oraz czgéci B zalacznika nr 4 do
rozporzadzenia, podmioty, o ktérych mowa w § 6 1 § 7, wykonuja pomiar stgzenia trytu oraz izotopdw promieniotworczych
radu: Ra-226 i Ra-228 z czestotliwoscia co 2 lata.

4. W przypadku gdy we wstepnym monitoringu substancji promieniotwdrczych stezenie izotopdw radu: Ra-226 lub Ra-228
przekroczy warto$¢ okreslona w czgsci B zatacznika nr 4 do rozporzadzenia, podmioty, o ktérych mowa w § 61 § 7, wykonuja
dodatkowo pomiar stgzenia izotopow promieniotwérczych otowiu Pb-210, polonu Po-210 oraz uranu: U-238 1 U-234.

5. W przypadku gdy stgzenie izotopow promieniotwdrczych otowiu Pb-210 lub polonu Po-210 lub uranu: U-238 i U-234
przekracza warto$¢ okreslona w czesci B zatacznika nr 4 do rozporzadzenia, podmioty, o ktorych mowa w § 61 § 7, wyko-
nuja pomiar st¢zenia tych izotopdw promieniotworczych z czestotliwoscia okreslong w czesci C zatacznika nr 4 do rozpo-
rzadzenia.

6. W przypadku gdy we wstepnym monitoringu substancji promieniotwdrczych stezenie trytu przekroczy warto$¢ para-
metryczng okreslong w czesci A zalacznika nr 4 do rozporzadzenia, podmioty, o ktorych mowaw § 61 § 7, wykonuja dodat-
kowo pomiar stezenia sztucznych izotopdw promieniotwoérczych okreslonych w czeéci B zatgeznika nr 4 do rozporzadzenia.

7. W przypadku gdy stezenia sztucznych izotopéw promieniotwoérczych okreslonych w czgéci B zatacznika nr 4 do
rozporzadzenia przekraczaja warto$¢ okreslong w tym zataczniku, podmioty, o ktorych mowa w § 61 § 7, wykonujg pomiar
stezenia tych nuklidow z czgstotliwo$cia okreslong w czesci C zatacznika nr 4 do rozporzadzenia.

8. W przypadku przekroczenia warto$ci parametrycznych ktéregokolwiek z nuklidow wskazanych w czesci B zataczni-
ka nr 4 do rozporzadzenia nalezy dokona¢ oszacowania dawki orientacyjnej w sposob okreslony w tym zataczniku.

9. Minimalna czgstotliwo$¢ pobierania probek wody oraz postepowanie w zaleznosci od stezenia radonu w wodzie sa
okreslone w czeSci D zatacznika nr 4 do rozporzadzenia.

§ 16. Jezeli warto$¢ radonu, trytu lub dawki orientacyjnej przekracza warto$¢ parametryczng okreslong w czesSci A
zalgcznika nr 4 do rozporzadzenia, podmioty, o ktérych mowa w § 61 § 7, niezwlocznie:

1)  informuja pisemnie o przekroczeniach:
a) wlhasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta),

b) wlasciwego panstwowego powiatowego lub panstwowego granicznego inspektora sanitarnego oraz wlasciwego
panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego,

¢) Prezesa Panstwowej Agencji Atomistyki;

2)  wrazie konieczno$ci podejmuja dziatania naprawcze.



Dziennik Ustaw —11- Poz. 2294

§ 17. 1. W przypadku gdy w poblizu ujecia wody sg usytuowane potencjalne zrodla skazen, w szczegdlnosci takie jak:
obiekty jadrowe, sktadowisko odpaddéw promieniotworczych, obiekty, w ktorych stosuje si¢ otwarte zrodha promieniotwor-
cze, pomiar stezenia trytu w wodzie — a w przypadku przekroczenia w badanych probkach wody stezenia trytu ponad war-
to$¢ parametryczng okreslong w czgsci A zatgcznika nr 4 do rozporzadzenia, pomiar pod katem stezenia sztucznych izoto-
pdw promieniotworczych okreslonych w czesci B zatacznika nr 4 do rozporzadzenia jest dokonywany z czestotliwoscig nie
mniejszg niz wskazana w czgsci C zalgcznika nr 4 do rozporzgdzenia.

2. W przypadku gdy w poblizu ujecia wody znajduje si¢ jedynie obiekt, w ktorym stosuje si¢ otwarte zrodta promienio-
twoércze niemogace powodowac skazenia trytem, pomiar stezenia trytu w wodzie jest wykonywany zgodnie z czestotliwos-
cig wskazang w § 15 ust. 2, 31 6.

§ 18. Minimalna czgstotliwo$¢ pobierania probek cieptej wody oraz procedury postepowania w zalezno$ci od wynikow
badania bakteriologicznego, przez podmioty wykonujace dziatalno§¢ lecznicza w rodzaju stacjonarne 1 catodobowe Swiad-
czenia zdrowotne oraz wilascicieli lub zarzadcow budynkow zamieszkania zbiorowego oraz budynkéw uzytecznosci pub-
licznej, w ktdrych w trakcie ich uzytkowania wytwarzany jest acrozol wodno-powietrzny, sg okre§lone w czesci B zalaczni-
ka nr 5 do rozporzadzenia.

§ 19. 1. Badania jakosci wody w ramach monitoringu jako$ci wody w zakresie parametrow mikrobiologicznych nalezy
prowadzi¢ metodami okre§lonymi w czgséci A zalacznika nr 6 do rozporzadzenia.

2. Badania jako$ci wody w ramach monitoringu jako$ci wody w zakresie parametréw chemicznych nalezy prowadzié
metodami zgodnymi z charakterystyka metod badan okre$long w czesci B zalacznika nr 6 do rozporzadzenia.

3. Badania jakos$ci wody w ramach monitoringu jakosci wody w zakresie parametrow substancji promieniotwdrczych
nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem metod lub procedur badawczych zapewniajacych osiggniccie granic wykrywalnosci
okreslonych w czgsci C zalagcznika nr 6 do rozporzadzenia.

§ 20. 1. W ramach nadzoru nad jakoscig wody prowadzonego przez organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej wlasciwy
panstwowy powiatowy lub panstwowy graniczny inspektor sanitarny:

1)  weryfikuje wywiazywanie si¢ podmiotéw, o ktorych mowaw § 61 § 7, z realizacji badan jakosci wody zgodnie z usta-
lonym harmonogramem oraz terminowego przekazywania sprawozdan z badan jakosci wody;

2)  monitoryje i weryfikuje wywigzywanie si¢ podmiotdéw, o ktérych mowa w § 61 § 7, z okreslonych w udzielonej zgo-
dzie na odstepstwo, o ktorej mowa w § 28 ust. 1, § 31 ust. 11 § 32 ust. 1, obowiazkdéw majacych na celu zapewnienie
nalezytej jakosci dostarczanej wody, w tym wywigzywanie si¢ z realizacji harmonogramu dziatan naprawczych;

3)  akceptuje, na wniosek podmiotu, o ktorym mowa w § 6-8, jezeli przeprowadzil oceng ryzyka, o ktorej mowa w § 12,
wiaczenie do harmonogramu lub usunigcie z harmonogramu parametrow ustalonych w oparciu o wyniki oceny ryzyka
oraz oceng bezpieczenstwa zdrowotnego konsumentdw, dla danej strefy zaopatrzenia do celdw ochrony zdrowia ludz-
kiego lub zapewnienia jakosci produkcji, dystrybucji i kontroli jakosci wody;

4)  akceptuje, na wniosek podmiotu, o ktérym mowa w § 6-8, jezeli przeprowadzit oceng ryzyka, o ktorej mowa w § 12,
zwicgkszenie lub zmniejszenie czestotliwosci monitorowania parametrow, w oparciu o wyniki oceny ryzyka oraz ocene
bezpieczenstwa zdrowotnego konsumentow dla danej strefy zaopatrzenia do celéw ochrony zdrowia ludzkiego lub
zapewnienia jakosci produkcji, dystrybucji 1 kontroli jakos$ci wody;

5) informuje w terminie 14 dni wlasciwego panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego o zaistnieniu sytuacji,
o ktorej mowa w pkt 3 14, wraz ze wskazaniem:

a) przestanek uzasadniajacych ustalenie dodatkowego parametru podlegajacego monitorowaniu,

b) przyjetych wartoSci parametrycznych oraz czgstotliwosci wykonywania badan jakosci wody dla ustalonego para-
metru,

¢) obszaru, na ktérym dodatkowy parametr ma podlegaé monitorowaniu, wraz ze wskazaniem stref zaopatrzenia,
d) przestanek uzasadniajacych usuniecie parametru podlegajacego monitorowaniu,
e) przestanek uzasadniajacych zwickszenie lub zmniejszenie czgstotliwosci monitorowania parametrow;

6) w przypadku stwierdzenia przekroczenia wartosci parametrycznej badanych parametrow wody pobranej w punkcie
czerpalnym zlokalizowanym w budynku uzytecznoséci publicznej, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku
mieszkalnym, dazy do ustalenia jakoSci wody dostarczanej przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne
w punkcie czerpalnym zlokalizowanym najblizej zaworu glownego oraz ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za
nieodpowiednig jako$¢ wody w badanym punkcie poboru wody;
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7) analizuje przekazane przez podmioty, o ktorych mowa w § 61 § 7, sprawozdania z badan jako$ci wody przeprowadzo-
ne zgodnie z ustalonym na dany rok harmonogramem w zakresie ewentualnych zagrozen zdrowotnych;

8) gromadzi, weryfikuje, analizuje 1 ocenia dane uzyskane w wyniku prowadzonego monitoringu jakos$ci wody, zwane
dalej ,,danymi monitoringowymi”;

9) przekazuje dane monitoringowe do whasciwego panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego;

10) informuje wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta) o jakosci wody na nadzorowanym obszarze.

2. W ramach nadzoru nad jako$ciag wody prowadzonego przez organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej wlasciwy pan-
stwowy wojewodzki inspektor sanitarny:

1)  weryfikuje wykonywanie przez podmioty, o ktérych mowa w § 61 § 7, badan jakoSci wody zgodnie z ustalonym har-
monogramein;

2)  akceptuje, na wniosek podmiotu, o ktorym mowa w § 6-8, jezeli przeprowadzit oceng ryzyka, o ktdrej mowa w § 12,
wilaczenie do harmonogramu lub usunigcie z harmonogramu parametrow ustalonych w oparciu o wyniki oceny ryzyka
oraz oceng bezpieczenstwa zdrowotnego konsumentow dla danej strefy zaopatrzenia do celéw ochrony zdrowia ludz-
kiego Iub zapewnienia jakosci produkeji, dystrybucji i kontroli jakos$ci wody;

3) akceptuje, na wniosek podmiotu, o ktorym mowa w § 6-8, jezeli przeprowadzil oceng ryzyka, o ktorej mowa w § 12,
zwigkszenie lub zmniejszenie czestotliwosci monitorowania parametrow, w oparciu o wyniki oceny ryzyka oraz ocene
bezpieczenstwa zdrowotnego konsumentow dla danej strefy zaopatrzenia do celéw ochrony zdrowia ludzkiego lub
zapewnienia jakosci produkeji, dystrybucji i kontroli jakosci wody;

4) informuje, w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji od whasciwego panistwowego powiatowego lub panstwo-
wego granicznego inspektora sanitarnego, Gloéwnego Inspektora Sanitarnego o zaistnieniu sytuacji, o ktorej mowa
w ust. 1 pkt 3 14, oraz o zaistnieniu sytuacji, o ktoérej mowa w pkt 2 1 3, wraz ze wskazaniem:

a) przestanek uzasadniajacych ustalenie dodatkowego parametru podlegajacego monitorowaniu,

b) przyjetych wartoSci parametrycznych oraz czgstotliwosci wykonywania badan jakosci wody dla ustalonego para-
metru,

¢) obszaru, na ktorym dodatkowy parametr ma podlega¢ monitorowaniu, wraz ze wskazaniem stref zaopatrzenia,
d) przestanek uzasadniajacych usuniecie parametru podlegajacego monitorowaniu,
e) przestanek uzasadniajgcych zwigkszenie lub zmniejszenie czestotliwosci monitorowania parametrow;

5)  gromadzi, analizuje i ocenia uzyskane dane monitoringowe;

6) przekazuje dane monitoringowe do Glownego Inspektora Sanitarnego.

3. Realizujac zadania, o ktoérych mowa w ust. 112, organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej:
1)  zatwierdzajg ocene ryzyka, o ktorej mowa w § 12, w zakresie bezpieczenstwa zdrowotnego konsumentow;

2)  dokonuja oceny bezpieczenstwa zdrowotnego konsumentow, o ktorej mowa wust. 1 pkt 314, ust. 2pkt 213, § 2 pkt 7
lit.d, § 6 pkt21it. bic, § 7pktSlit. bic, § 13 ust. 1, § 14ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 1141 ust. 3 oraz § 22 ust. 2 1 4, w opar-
ciu o dostepne normy, opracowania naukowe oraz z uwzglednieniem informacji przekazanych przez podmiot, o kto-
rym mowa w § 6-8;

3) pobierajg probki wody do badan jako$ci wody;

4)  wykonuja badania jako$ci wody zgodnie z ustalonym przez organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej planem dziatania
na dany rok;

5)  wramach biezgcego nadzoru sanitarnego wykonujg badania jakosci cieptej wody w celu wykrywania bakterii Legio-
nella sp., w szczegolnosci w przedsiebiorstwach podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg w rodzaju stacjonarne
1 catodobowe $wiadczenia zdrowotne;

6) wykonuja kontrolne badania jakosci wody po zakonczeniu dziatan naprawczych, wykonanych przez podmioty, o kto-
rych mowa w § 61 § 7, majace na celu sprawdzenie, czy woda spetnia wymagania, o ktorych mowa w § 3;
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7)  uzgadniajg przedktadane przez podmioty, o ktérych mowa w § 6-8, harmonogramy pobierania probek wody do badan
jakosci wody oraz zakres badan wykonywanych przez te podmioty w danym roku;

8) prowadza wykaz:
a) przedsigbiorstw wodociggowo-kanalizacyjnych,

b) podmiotéw wykorzystujacych wode, pochodzaca z indywidualnego ujecia, w ramach dzialalno$ci gospodarczej
lub w budynkach uzytecznos$ci publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego lub w podmiotach dziataja-

cych na rynku spozywczym, wykorzystujacych wode,
¢) urzadzen wodociggowych,

d) miejsc pobierania probek wody objetych monitoringiem jakosci wody.

§ 21. 1. Wihasciwy panstwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o ktorym mowa w § 10 ust. 1, w tym
sprawozdan z wtasnych badan jakosci wody, sprawozdan przekazywanych przez podmioty, o ktorych mowa w § 6-8, z wy-
konania badan jakosci wody realizowanych wedtug ustalonego dla tych podmiotéw harmonogramu oraz sprawozdan prze-
kazywanych przez podmioty wykonujace badania jakosci wody w laboratoriach, o ktorych mowa w art. 12 ust. 4 ustawy,
wykonanych w punkcie zgodnosci stwierdza:

1) przydatnos¢ wody do spozycia w przypadku, gdy woda spetnia wymagania okre§lone w zatacznikach nr 11 4 do roz-
porzadzenia oraz parametry ustalone w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o ktorej mowa w § 12, oraz ocene bezpieczen-
stwa zdrowotnego konsumentow, jako niezbedne dla danej strefy zaopatrzenia do celéw ochrony zdrowia ludzkiego
lub do celéw zapewnienia jakosci produkeji, dystrybucji 1 kontroli jakosci wody;

2)  przydatno$¢ wody do spozycia na warunkach udzielonego odstepstwa w odniesieniu do przypadku okreslonego w § 28
ust. I, § 31 ust. 11§32 ust 1;

3)  warunkowg przydatno$¢ wody do spozycia w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2—4;

4)  brak przydatnosci wody do spozycia — w przypadku przekroczenia parametrow mikrobiologicznych oraz w sytuacji,
gdy woda jest niezdatna do uzycia, a jej jako$¢ zagraza zdrowiu konsumentéw — z jednoczesnym wskazaniem, po
przeprowadzeniu oceny bezpieczenstwa zdrowotnego konsumentoéw, czy woda moze by¢ wykorzystywana do innych
celow niz do spozycia przez ludzi.

2. Warunkowg przydatno$¢ wody do spozycia, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3, whasciwy panstwowy inspektor sanitarny
moze stwierdzi¢ w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej probce wody warto$ci parametrycznej okreslonej
w czeSci B zalacznika nr 1 do rozporzadzenia, z wylaczeniem wymagan okreslonych dla bromiandw 1 otowiu i uznania, ze
stwierdzona niezgodno$¢ nie stwarza zagrozenia dla zdrowia, a przyjete dzialania naprawcze w celu przywrdcenia nalezytej
jakosci dostarczanej wody sa wystarczajace do osiggnigcia tego celu w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania
z badan jakosci wody; przekroczenie warto$ci parametrycznej danego parametru nie moze utrzymywac si¢ tacznie przez
okres dhuzszy niz 30 dni w ciggu poprzedzajacych dwunastu miesigey.

3. Warunkowa przydatno$¢ wody do spozycia, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3, wlasciwy panstwowy inspektor sanitarny
moze stwierdzi¢ w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej probce wody wartosci parametrycznej dla parametrow
okreslonych:

1)  wczesei C w tabeli 2 zatacznika nr 1 do rozporzadzenia;
2)  wczesei D zatacznika nr 1 do rozporzadzenia;

3)  woparciu o wyniki oceny ryzyka, o ktorej mowa w § 12, oraz ocen¢ bezpieczenstwa zdrowotnego konsumentow, jako
niezb¢dnych dla danej strefy zaopatrzenia do celow ochrony zdrowia ludzkiego Iub do celéw zapewnienia jakosci
produkeji, dystrybucji 1 kontroli jakosci wody w przypadku:

a) uznania, ze stwierdzona niezgodno$¢ nie stwarza zagrozenia dla zdrowia, a przyjete dziatania naprawcze — w ce-
lu przywrdcenia nalezytej jakosci dostarczanej wody — nie sg wystarczajace do osiggni¢eia nalezytej jakosci wo-
dy w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania z badan; w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu
zgody wlasciwego inspektora sanitarnego, termin ten moze zosta¢ wydtuzony do 60 dni,

b) gdy warto$¢ przekroczen pozwala na zachowanie bezpieczenstwa zdrowotnego konsumentow, a ich dopuszczal-
nos$¢ zostata potwierdzona w aktualnych opracowaniach naukowych, z zastrzezeniem lit. d,
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¢) gdy zostaly udokumentowane dotychczas podejmowane dziatania naprawcze majace na celu zapewnienie konsu-
mentom nalezytej jako$ci dostarczanej wody,

d) kwestionowania przez podmiot, o ktérym mowa w § 61 § 7, stanowiska wlasciwego panstwowego powiatowego
lub panstwowego granicznego inspektora sanitarnego; stwierdzenie warunkowej przydatnosci wody do spozycia
bedzie mozliwe po uprzednim przedlozeniu przez ten podmiot opinii przygotowanej przez instytut badawczy lub
miedzynarodowy instytut naukowy dziatajacy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub instytut naukowy Pol-
skiej Akademii Nauk lub uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyzszym
(Dz.U. 22017 1. poz. 2183 12201), prowadzace dziatalno$¢ z zakresu zdrowia publicznego, potwierdzajacej brak
negatywnego wplywu zwigzanego z przekroczonym parametrem na zdrowie konsumentow; opinia uwzglednia
co najmniej: czas trwania przekroczenia, jego warto$¢ parametryczng oraz charakterystyke populacji zaopatrywa-
nej w wode.

4. Warunkowg przydatno$¢ wody do spozycia, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3, wlasciwy panstwowy inspektor sanitarny
moze stwierdzi¢ w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej probee wody wskaznikowych parametréw mikrobiolo-
gicznych przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia wartosci parametrycznej < 10 jtk (NPL)/100 ml dla
parametru bakterie grupy coli, badan jakosci wody wykluczajacych obecno$¢ w badanej probee parametru Escherichia coli
i enterokoki oraz uznania stwierdzonej niezgodnosci za nieistotna, niestwarzajaca zagrozenia dla zdrowia, przy jednoczes-
nym podjeciu odpowiednich dziatan naprawczych.

5. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, podmioty, o ktérych mowa w § 61 § 7, ustalaja z wlasciwym pan-
stwowym inspektorem sanitarnym zakres i termin realizacji dziatan naprawczych majacych na celu przywrocenie nalezytej
jakosci wody.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3, wlasciwy panstwowy inspektor sanitarny stwierdza warunkowg przy-
datno$¢ wody do spozycia, okreslajac dopuszczalne warto$ci parametryczne oraz termin trwania przekroczenia.

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 4, wlasciwy panstwowy inspektor sanitarny nakazuje podj¢cie dziatan
naprawczych przez podmioty, o ktorych mowa w § 6 1§ 7, oraz opiniuje termin realizacji dziatan naprawczych.

8. Wiasciwy panstwowy inspektor sanitarny informuje wlasciwego wajta (burmistrza, prezydenta miasta) o stwierdze-
niu przydatnosci wody do spozycia, przydatnosci wody do spozycia na warunkach udzielonego odstepstwa, warunkowe;
przydatno$ci wody do spozycia lub braku przydatnosci wody do spozycia oraz wydanych zaleceniach dotyczacych mozli-
wosci korzystania z wody lub ograniczeniach, jakim to korzystanie powinno podlega¢, w przypadkach, o ktorych mowa
w ust. 1 pkt 2-4.

9. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 24, podmiot, o ktorym mowa w § 6, przedstawia wtasciwemu panstwo-
wemu inspektorowi sanitarnemu plan dziataf naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez wiasci-
wego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

§ 22. 1. Wlasciwy panstwowy powiatowy lub panstwowy graniczny inspektor sanitarny wydaje okresowe oceny jakosci
wody na podstawie:

1)  sprawozdan, o ktorych mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdan z wiasnych badan jako$ci wody, sprawozdan przeka-
zywanych przez podmioty, o ktérych mowa w § 61 § 7, z wykonania badan jako$ci wody realizowanych wedlug usta-
lonego dla tych podmiotow harmonogramu oraz sprawozdan przekazywanych przez podmioty wykonujace badania
jakosci wody w laboratoriach, o ktérych mowa w art. 12 ust. 4 ustawy;

2)  analizy podejmowanych dziatan naprawczych;
3)  prowadzonego nadzoru, o ktorym mowa w § 20.

2. Oceny, o ktorych mowa w ust. 1, zawierajg informacje dotyczace spetnienia na nadzorowanym obszarze wymagan
okreslonych w zatacznikach nr 1 1 4 do rozporzadzenia oraz parametréw ustalonych w oparciu o wyniki oceny ryzyka,
o ktorej mowa w § 12, oraz oceng bezpieczenstwa zdrowotnego konsumentow, jako niezbednych dla danej strefy zaopatrze-

nia do celéw ochrony zdrowia Iudzkiego Iub do celow zapewnienia jakoSci produkeji, dystrybucii 1 kontroli jakosci wody
w okresie, dla ktorego opracowywana jest ocena.

3. Oceny, o ktérych mowa w ust. 1, stuza do przekazania wlasciwemu wajtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta)
informacji koniecznych do podjecia dziatan majacych na celu zaopatrzenie konsumentéw w wode o wlasciwej jakosci.

4. Oceny, o ktérych mowa w ust. 1, s3 wydawane:

1)  nie rzadziej niz raz na rok — jezeli jako$¢ wody pochodzacej z urzadzenia wodociggowego lub indywidualnego ujecia
wody jest badana z czestotliwoscig co najwyzej jeden raz na miesiac, a uzyskane wyniki badan jakosci wody odpowia-
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dajg wymaganiom okreslonym w zatgcznikach nr 1 i 4 do rozporzadzenia oraz parametrom ustalonym w oparciu
o wyniki oceny ryzyka, o ktérej mowa w § 12, oraz oceng bezpieczenstwa zdrowotnego konsumentow, jako niezbed-
nych dla danej strefy zaopatrzenia do celow ochrony zdrowia ludzkiego lub do celow zapewnienia jakosci produkeji,
dystrybucji i kontroli jakoséci wody;

2)  nie rzadziej niz raz na 6 miesigcy — jezeli jako$¢ wody pochodzacej z urzadzenia wodociagowego lub indywidualnego
ujecia wody jest badana wielokrotnie w ciagu miesigca, a uzyskane wyniki badan jakosci wody odpowiadajg wymaga-
niom okre$lonym w zatacznikach nr 1 i 4 do rozporzadzenia oraz parametrom ustalonym w oparciu o wyniki oceny
ryzyka, o ktorej mowa w § 12, oraz ocen¢ bezpieczenstwa zdrowotnego konsumentow, jako niezbednych dla dane;j
strefy zaopatrzenia do celéw ochrony zdrowia ludzkiego lub do celow zapewnienia jakosci produkeji, dystrybucji
i kontroli jakosci wody;

3)  wzaleznosSci od udzielonego odstepstwa albo stwierdzonej warunkowej przydatnosci wody do spozycia — jezeli jakos$¢
wody pochodzacej z urzgdzenia wodociggowego lub indywidualnego ujecia wody nie odpowiada wymaganiom okres-
lonym zatacznikach nr 1 1 4 do rozporzadzenia oraz parametrom ustalonym w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o ktore;j
mowa w § 12, oraz oceng bezpieczenstwa zdrowotnego konsumentdw, jako niezbednych dla danej strefy zaopatrzenia
do celow ochrony zdrowia ludzkiego lub do celéw zapewnienia jako$ci produkeji, dystrybucji 1 kontroli jakosci wody.

§ 23. 1. Organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie ocen, o ktérych mowa w § 22 ust. 1, dokonujg ocen ob-
szarowych jakosci wody oraz szacowania ryzyka zdrowotnego.

2. Ocena, o ktorej mowa w ust. 1, zawiera:

1)  wykaz producentow wody zaopatrujacych ludno$¢ oraz dostarczajacych wodg z indywidualnych uje¢ w ramach dzia-
alno$ci gospodarczej, do budynkoéw uzytecznosei publicznej oraz do budynkdw zamieszkania zbiorowego;

2) informacje o:
a) wielkosci produkcji wody dostarczanej od poszczegolnych producentow i sposobie jej uzdatniania,
b) liczbie ludno$ci zaopatrywanej w wode,
¢) jakosci wody, sposobie jej uzdatniania i dezynfekcji, jezeli jest stosowana,
d) przekroczeniach warto$ci dopuszczalnych parametrow jakosci wody wraz ze wskazaniem ich wptywu na zdro-
wie konsumentow,

e) zgloszonych reakcjach niepozadanych zwigzanych ze spozyciem wody na danym obszarze,
f)  prowadzonych postepowaniach administracyjnych w zakresie jakosci wody,
g) dziataniach naprawczych prowadzonych przez przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjne.
3. Ocena, o ktorej mowa w ust. 1, dotyczy:
1)  strefy zaopatrzenia;
2)  obszaru gminy;
3)  obszaru powiatu;
4)  obszaru wojewddztwa;

5)  obszaru kraju.

4. Oceng, o ktorej mowa w ust. 1, wydaje nie rzadziej niz raz na rok, odpowiednio:

1) wlasciwy panstwowy powiatowy lub panstwowy graniczny inspektor sanitarny dla obszaréw okreslonych w ust. 3
pkt 1-3;

2)  wilasciwy panstwowy wojewddzki inspektor sanitarny dla obszaru wojewddztwa;

3)  Glowny Inspektor Sanitarny dla obszaru kraju.

5. Oceny okre$lone w ust. 3 pkt 1-3 sa przekazywane do wiadomosci wlasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta)
oraz starosty w terminie do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

6. Oceny okreslone w ust. 3 pkt 4 sa przekazywane do wiadomo$ci wtasciwego marszatka wojewodztwa.
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§ 24. W ramach prowadzonego nadzoru nad materiatami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybu-
¢ji wody:

1)  wlasciwy panstwowy powiatowy lub panstwowy graniczny inspektor sanitarny wydaje ocene higieniczng dla materia-
hu lub wyrobu stosowanego w procesach uzdatniania wody;

2)  wihasciwy wojewodzki panstwowy inspektor sanitarny wydaje zgode na zastosowanie nowych technologii uzdatniania
wody;

3)  whadciwy panstwowy powiatowy lub panstwowy graniczny inspektor sanitarny dokonuje weryfikacji, czy materiat lub
wyréb stosowany do dystrybucji wody nie uwalnia do wody niebezpiecznych substancji lub substancji, ktore w inny
sposob negatywnie wpltywaja na jakos¢ wody.

§ 25. 1. Ocena higieniczna, o ktérej mowa w § 24 pkt 1, jest wydawana na podstawie dokumentacji przedlozonej przez
producenta lub dystrybutora lub podmiot ubiegajacy si¢ o zastosowanie materiatu lub wyrobu stosowanego w procesach
uzdatniania wody.

2. Zgoda, o ktorej mowa w § 24 pkt 2, jest wydawana na podstawie dokumentacji przedtoZzonej przez podmiot zamierza-
jacy zastosowac nowg technologie uzdatniania wody.

3. Weryfikacja, o ktorej mowa w § 24 pkt 3, jest dokonywana na podstawie dokumentacji przedtozonej przez podmiot
zamierzajacy zastosowa¢ materiat lub wyrdb do dystrybucji wody.

4. Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1-3, zawiera:

1)  opis rodzaju zastosowanego materiatu, wyrobu, substancji chemicznych i ich mieszanin z aktualnymi atestami higie-
nicznymi jednostki uprawnionej do wydawania takich atestow, uwzgledniajacymi w szczegdlnoscei czestotliwose
pobierania probek wody wprowadzonej do jednostkowych opakowan wykorzystywanych do przechowywania wody
w celu wykorzystania jej w sytuacji nadzwyczajnej;

2)  okreSlenie planowanego miejsca i przeznaczenia zastosowania materialu, wyrobu, substancji chemicznych i ich mie-
szanin stosowanych w procesie uzdatniania lub dystrybucji wody lub nowej technologii;

3) w przypadku stosowania produktu biobojczego takze dokument dopuszczajacy ten produkt biobojczy do obrotu,
z okre$lonym zakresem jego stosowania.

5. Ocena higieniczna, o ktorej mowa w § 24 pkt 1, lub zgoda, o ktorej mowa w § 24 pkt 2, powinna by¢ poparta wynikami
badan jakoSci wody przeprowadzonymi przez wnioskodawce, w laboratorium Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypad-
ku braku takiej mozliwosci — w laboratorium o udokumentowanym systemie jakoSci prowadzonych badan jakosci wody,
zatwierdzonym przez wiasciwego panstwowego powiatowego lub panstwowego granicznego inspektora sanitarnego, w za-
kresie uzgodnionym z wlasciwym panstwowym powiatowym lub pafnistwowym granicznym inspektorem sanitarnym.

6. Przeprowadzenie badania pozwalajacego na stwierdzenie nalezytej jakosci dostarczanej wody powinno by¢ wykona-
ne, w terminie do 6 miesiecy od dnia zastosowania materiatu lub wyrobu stosowanego w procesie uzdatniania lub dystrybu-
cji wody lub wprowadzenia nowej technologii, przez podmiot, ktory dany material, wyrdb lub technologi¢ zastosowal,
w zakresie uzgodnionym z wlasciwym powiatowym lub panstwowym granicznym inspektorem sanitarnym, z wytgczeniem
podmiotow, ktore prowadzg wewnetrzng kontrole jakosci wody, o ktorej mowaw § 61§ 7.

7. Wihasciwy panstwowy powiatowy lub panstwowy graniczny inspektor sanitarny prowadzi wykaz wydanych ocen
higienicznych dla materiatdéw i wyrobow stosowanych w procesach uzdatniania wody.

8. Wlasciwy panstwowy powiatowy lub panstwowy graniczny inspektor sanitarny prowadzi wykaz parametrow, ktore
wymagaja monitorowania w wodzie dostarczanej odbiorcom ustug z uwagi na zastosowane materiaty lub wyroby w proce-
sach uzdatniania Iub dystrybucji wody oraz czestotliwos¢ ich badania, ze szczegdlnym uwzglednieniem czgstotliwosci ba-
dania jako$ci wody z cystern oraz zbiornikow w $rodkach transportu ladowego, powietrznego lub wodnego.

9. Wihasciwy panstwowy wojewddzki inspektor sanitarny prowadzi wykaz zgdd, o ktorych mowa w § 24 pkt 2.
10. Whasciwy panstwowy wojewddzki inspektor sanitarny prowadzi wykaz parametrow, ktére wymagajg monitorowa-
nia w wodzie dostarczanej odbiorcom ustug z uwagi na stosowane nowe technologie uzdatniania wody oraz czestotliwosé

ich badania.

§ 26. 1. Konsumenci uzyskujg informacje o jako$ci wody w przypadku:

1)  udzielenia zgody na odstgpstwo, o ktérym mowa w § 28 ust. 1,
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2)  stwierdzenia warunkowej przydatnosci wody do spozycia wraz z informacja o zaleceniach i ewentualnych ogranicze-
niach jej wykorzystania,

3) stwierdzenia braku przydatno$ci wody do spozycia z jednoczesnym wskazaniem mozliwosci jej wykorzystywania do
innych celow niz do spozycia przez ludzi

— z komunikatow opracowywanych przez wlasciwego panstwowego powiatowego lub panstwowego granicznego inspekto-
ra sanitarnego, ktdre sa rozpowszechniane przez wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta) w sposob umozliwiaja-
cy bezzwloczne zapoznanie si¢ z nimi konsumentdéw z obszaru, dla ktérego wydano komunikat.

2. Informacja, o ktérej mowa w ust. 1, powinna zawiera¢ co najmniej:

1)  dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartosci parametrow jakosci wody oraz zwigzanych z nimi zagrozeniach
zdrowotnych;

2)  informacje o mozliwosci poprawy jakosci wody;

3) zalecenia majace na celu minimalizacj¢ zagrozenia dla zdrowia ludzkiego.

3. W przypadku, o ktorym mowa w § 21 ust. 1 pkt 2—4, podmioty, o ktérych mowa w § 61 § 7, przekazuja odbiorcom
ustug pisemng informacj¢ o podejmowanych oraz planowanych dzialaniach naprawczych majacych na celu zapewnienie
nalezytej jakosci dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakonczenia.

4. Informacje o jakos$ci wody inne niz wskazane w ust. 1 konsumenci uzyskuja:
1)  zgodnie z przepisami o dostgpie do informacji publicznej lub

2)  z komunikatéw umieszczanych na stronie internetowej urzedu gminy oraz na stronie internetowej podmiotéw, o kto-
rychmowa w § 61§ 7, jezeli taka strona jest prowadzona.

§ 27. 1. Wit (burmistrz, prezydent miasta) w porozumieniu z wlasciwym pafnstwowym powiatowym lub panstwowym
granicznym inspektorem sanitarnym w ramach informowania mieszkancow o jakosci wody przedstawia na biezaco infor-
macje uwzgledniajaca:

1)  obszar gminy, na ktéry jest dostarczana woda podlegajaca badaniom, wraz z uwzglednieniem informacji, o ktorych
mowa w § 26 ust. 2;

2)  obszar gminy, na ktorym woda nie zostata objeta obowigzkiem wykonywania badan jakosci wody, wraz ze wskaza-
niem powodow;

3) zagrozenia wynikajace z braku wykonywania badan jako$ci wody;

4)  wskazanie czynnosci, ktore moga zosta¢ podjete w celu ochrony zdrowia przed niepozadanymi skutkami wynikajacy-
mi z jakichkolwiek zanieczyszczen wody.

2. W przypadku pojawienia si¢ potencjalnego zagrozenia dla zdrowia konsumentéw wynikajacego z nieodpowiedniej
jakosci wody whasciwy wojt (burmistrz, prezydent miasta) zapewnia niezwloczne przekazanie konsumentom odpowiednich
zalecen wraz ze wskazaniem sposobu zaopatrzenia ich w wodg bezpieczng dla zdrowia, o ktorej mowa w § 3.

3. W przypadku gdy woda pochodzi z indywidualnych uje¢ wody zaopatrujacych mniej niz 50 0sob lub dostarczajgcych
mniej niz $rednio 10 m® wody na dobe i jest dostarczana do budynkow uzytecznodei publicznej lub do budynkéw zamiesz-
kania zbiorowego lub do podmiotow dziatajacych na rynku spozywezym, wykorzystujacych wode, na wiascicielu lub za-
rzadcy ujecia wody spoczywa obowigzek udzielenia konsumentom informacji o braku spehiania wymagan okreslonych
w§ 3.

4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, whasciciel lub zarzadca wystepuje do wlasciwego panstwowego powiatowego
lub pafistwowego granicznego inspektora sanitarnego o dokonanie oceny potencjalnych zagrozen zdrowotnych wynikaja-
cych z braku spelniania wymagan okreslonych w § 3, zataczajac wyniki laboratoryjnych badan jakosci wody.

5. W przypadku stwierdzenia w ocenie, o ktorej mowa w ust. 4, potencjalnych zagrozen zdrowotnych wynikajacych
z braku spelniania wymagan okre$lonych w § 3, wlasciwy panstwowy inspektor sanitarny wskazuje mozliwe czynnosci,
ktore mogg zosta¢ podjete w celu ochrony zdrowia ludzkiego.
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6. Wiasciciel lub zarzadca, o ktérym mowa w ust. 3, informuje konsumentéw o wszelkich czynno$ciach, ktore moga
zosta¢ podjete w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed szkodliwymi skutkami wynikajacymi z jakiegokolwiek zanieczysz-
czenia. W przypadku potencjalnego zagrozenia dla zdrowia ludzkiego wynikajacego z jakosci wody wiasciciel lub zarzad-
ca, o ktérym mowa w ust. 3, niezwlocznie udziela porad dotyczacych przeciwdziatania temu zagrozeniu.

§ 28. 1. W przypadku gdy woda nie spetnia wymagan okre§lonych w czesci B zatgcznika nr 1 do rozporzadzenia, z wy-
faczeniem wymagan okreslonych dla bromianéw 1 ofowiu, 1 nie jest mozliwe przywrocenie jej jakosci do stanu wymagane-
go przepisami rozporzadzenia w terminie 30 dni, podmioty, o ktoérych mowa w § 6 1 § 7, moga wystapi¢ z wnioskiem do
wlasciwego panstwowego powiatowego lub panstwowego granicznego inspektora sanitarnego o udzielenie zgody na od-
stepstwo od tych wymagan.

2. Wystapienie z wnioskiem o udzielenie zgody na odstepstwo jest mozliwe w przypadku:
1)  utworzenia nowego obszaru zaopatrzenia w wode;
2)  obszaru zaopatrzenia, ktory na dzien 1 maja 2004 r. wykazywat zgodno$¢ parametrow jakosci wody;

3) ustanowienia warto$ci dla nowych parametrow lub nowych wartosci dla parametrow obowiazujacych.

3. Udzielenie zgody na odstepstwo jest dopuszczalne, jezeli nie bedzie stanowi¢ potencjalnego zagrozenia dla zdrowia
ludzkiego, a zaopatrzenie w wodg o wlasciwej jakosci nie bedzie mogto by¢ zrealizowane niezwlocznie za pomocg zadnych
innych srodkow.

4. Wniosek o udzielenie zgody na odstepstwo zawiera:

1)  wskazanie przyczyn wystepowania w wodzie przekroczen dopuszczalnych parametréw, a takze podejmowane przez
podmioty, o ktérych mowa w ust. 1, dziatania w celu uzyskania poprawy jakosci wody;

2)  wskazanie, z jakich powoddw nie mozna niezwlocznie dostarczy¢ wody o wlasciwej jakosci za pomoca innych srodkow;
3)  wykaz parametrow z przekroczeniami dopuszczalnych wartosci;

4)  wyniki kontroli jakosci wody w zakresie parametréw, o ktorych mowa w pkt 3, z ostatnich trzech lat w przypadku,
o ktérym mowa w ust. 2 pkt 21 3;

5)  propozycje maksymalnych dopuszczalnych warto$ci parametrow, o ktorych mowa w pkt 3;
6) proponowany maksymalny okres odstepstwa, nieprzekraczajacy trzech lat;

7)  ekspertyze przygotowang przez instytut badawczy lub miedzynarodowy instytut naukowy dziatajacy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk lub uczelni¢ w rozumieniu ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyzszym, prowadzace dziatalnos$¢ z zakresu zdrowia publicznego, dotyczaca
wplywu proponowanych maksymalnych dopuszczalnych wartosci parametrow, o ktérych mowa w pkt 3, na zdrowie
konsumentow, uwzgledniajacg proponowany okres odstepstwa;

8)  okreslenie obszaru zaopatrzenia w wodg, ktorego dotyczy wniosek o udzielenie zgody na odstepstwo;
9)  okreslenie dobowej produkcji wody;

10) okreslenie liczby ludnosci zaopatrywanej w wode;

11) okreslenie wptywu na przedsigbiorstwa produkcji zywnosci;

12) propozycje czestotliwosei badan jakosci wody w ramach wewngtrznej kontroli jako$ci wody w odniesieniu do para-
metrow, o ktorych mowa w pkt 3, wraz z uzasadnieniem;

13) harmonogram dziatan naprawczych, oceng kosztow oraz Zrodta finansowania dziatan naprawczych;
14) harmonogram dziatan sprawdzajacych efektywnos¢ procesow naprawczych;

15) uzasadnienie wraz ze wskazaniem podejmowanych dziatan w celu zapewnienia wody odpowiedniej jakosci.
5. Zgoda na odstepstwo jest udzielana na mozliwie najkrotszy okres, nie dhuzej jednak niz na okres trzech lat.

6. Udzielajac zgody na odstepstwo, wlasciwy panstwowy powiatowy lub panstwowy graniczny inspektor sanitarny
okresla najwyzszg dopuszczalng warto$¢ parametrow, dla ktorych udzielono zgody na odstepstwo.
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§ 29. 1. Pierwszej zgody na odstepstwo, o ktorej mowa w § 28 ust. 1, od dopuszczalnych parametréw udziela wlasciwy
panstwowy powiatowy lub panstwowy graniczny inspektor sanitarny, informujac o tym w terminie 7 dni wlasciwego pan-
stwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego.

2. W przypadku produkeji wody w ilosci powyzej 1000 m*/dobg lub przeznaczonej dla wigcej niz 5000 osob wiasciwy
panstwowy wojewodzki inspektor sanitarny informuje o tym w terminie 7 dni Gtoéwnego Inspektora Sanitarnego.

3. W przypadku produkeji wody w ilosci ponizej 1000 m?*/dobe lub przeznaczonej dla mniej niz 5000 oséb whasciwy
panstwowy wojewddzki inspektor sanitarny informuje o tym w terminie 14 dni Glownego Inspektora Sanitarnego.

§ 30. Glowny Inspektor Sanitarny powiadamia Komisje Europejska o kazdorazowym udzieleniu zgody na odstepstwo
dotyczace produkcji wody w ilosci powyzej 1000 m*/dobe lub przeznaczonych dla wiecej niz 5000 osob oraz przekazuje
dane, o ktérych mowa w § 28 ust. 4, w terminie dwoch miesiecy od dnia udzielenia zgody na odstepstwo.

§ 31. 1. W sytuacji braku efektywnosci przeprowadzonych dziatan naprawczych podmiot, o ktorym mowa w § 28 ust. 1,
moze wystapi¢ z wnioskiem o udzielenie drugiej zgody na odstepstwo, ktdre nie moze trwaé dtuzej niz kolejne trzy lata.
2. Wniosek o udzielenie drugiej zgody na odstepstwo zawiera:
1) dane wymienione w § 28 ust. 4;
2)  szczegodlowe sprawozdanie z podejmowanych dotychezas dziatan naprawczych;
3) informacj¢ o dziataniach planowanych do podj¢cia w okresie wnioskowanym o udzielenie zgody na odstepstwo za-

twierdzong przez wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

3. Wniosek o udzielenie drugiej zgody na odstepstwo wilasciwy panstwowy powiatowy lub panstwowy graniczny
inspektor sanitarny przekazuje niezwlocznie wlasciwemu pafistwowemu wojewodzkiemu inspektorowi sanitarnemu.

4. Druga zgoda na odstepstwo jest udzielana przez wlasciwego panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego.

5. Wiasciwy panstwowy wojewodzki inspektor sanitarny powiadamia Giownego Inspektora Sanitarnego w terminie
7 dni o udzieleniu drugiej zgody na odstepstwo.

6. Gtowny Inspektor Sanitarny powiadamia Komisj¢ Europejska w terminie miesiaca o udzieleniu drugiej zgody na
odstgpstwo od dnia udzielenia tej zgody oraz przekazuje dane, o ktérych mowa w § 28 ust. 4, wskazujac powody udzielenia
tego odstepstwa.

§ 32. 1. Jezeli z powodu szczegodlnych okolicznosei nie byto mozliwe petne wprowadzenie zamierzonych dziatan na-
prawczych w odniesieniu do wymagan okre§lonych w czgsci B zalacznika nr 1 do rozporzadzenia, podmiot, o ktorym mowa
w § 28 ust. 1, sktada wniosek do wlasciwego panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego o udzielenie trzecie]
zgody na odstepstwo.

2. Wniosek o udzielenie trzeciej zgody na odstepstwo zawiera:

1)  dane wymienione w § 28 ust. 4;

2)  szczegbdlowe sprawozdanie z podejmowanych dotychczas dziatan naprawczych obejmujacych okres od dnia ztoZenia
wniosku o udzielenie pierwszej zgody na odstepstwo do dnia ztozenia wniosku o udzielenie trzeciej zgody na odstepstwo;

3) informacje¢ o dziataniach planowanych do podjecia w okresie wnioskowanym o udzielenie zgody na odstepstwo za-
twierdzong przez wlasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz wiasciwego wojewode.

3. Wiasciwy panstwowy wojewodzki inspektor sanitarny po dokonaniu analizy w zakresie poprawnosci oraz komplet-
nosci ztozonego wniosku przekazuje Glownemu Inspektorowi Sanitarnemu wniosek, o ktorym mowa w ust. 1, wraz ze
wskazaniem, czy:

1)  udzielenie zgody na odstepstwo nie bedzie stanowi¢ potencjalnego zagrozenia dla zdrowia ludzkiego;

2)  zaopatrzenie w wode o wlasciwej jakosci nie bedzie moglo by¢ zrealizowane niezwlocznie za pomocg innych srodkdw.
4. Gléwny Inspektor Sanitarny przekazuje Komisji Europejskiej do zaopiniowania dokumentacje, o ktdrej mowa w ust. 2.

5. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Europejskiej Gtéwny Inspektor Sanitarny moze udzieli¢ trzeciej zgody na
odstepstwo, ktore nie moze trwaé¢ dluzej niz kolejne trzy lata.
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§ 33. Wiasciwy panstwowy powiatowy, panstwowy graniczny lub panstwowy wojewodzki inspektor sanitarny nie-
zwlocznie po udzieleniu zgody na odstepstwo informuje o udzielonej zgodzie whasciwego wojta (burmistrza, prezydenta
miasta), w szczegolnosci o rodzaju 1 warunkach udzielonego odstepstwa, a takze zapewnia doradztwo konsumentom, dla
ktorych udzielone odstepstwo moze stanowi¢ szczegolne zagrozenie zdrowotne.

§ 34. 1. Podmiot, o ktorym mowa w § 28 ust. 1, przekazuje wlasciwemu panstwowemu powiatowemu, panstwowemu
granicznemu lub panstwowemu wojewoddzkiemu inspektorowi sanitarnemu, wlasciwemu wojtowi (burmistrzowi, prezyden-
towi miasta) oraz wlasciwemu wojewodzie co 3 miesiagce od dnia zlozenia wniosku o udzielenie zgody na odstgpstwo,
szczegdtowe sprawozdanie z podejmowanych dziatan naprawczych wraz z dzialaniami planowanymi do podjecia w nastep-
nym okresie sprawozdawczym.

2. Wlasciwy pafistwowy powiatowy, panstwowy graniczny lub panstwowy wojewddzki inspektor sanitarny na biezaco
dokonuje analizy sprawozdan, o ktérych mowa w ust. 1.

§ 35. Zgody na odstepstwo od wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi udzielone na
podstawie dotychczasowych przepisow zachowuja waznos$¢ przez okres, na jaki zostaty udzielone.

§ 36. 1. W celu okreSlenia rozmiaru i charakteru prawdopodobnego narazenia na substancje promieniotwdrcze w wo-
dzie podmioty, o ktérych mowa w § 6 1 § 7, wykonaja wstepny monitoring substancji promieniotworczych, nie pozniej niz
w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.

2. Podmioty, o ktorych mowa w ust. 1, przekaza sprawozdanie z badan jakos$ci wody wlasciwemu panstwowemu powia-
towemu lub panstwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu w terminie 10 dni roboczych od dnia sporzadzenia spra-
wozdania z badan jakosci wody.

3. Wiasciwy panstwowy powiatowy lub panstwowy graniczny inspektor sanitarny, w terminie nie dtuzszym niz do dnia
31 marca 2019 r., przekaze wlasciwemu panstwowemu wojewodzkiemu inspektorowi sanitarnemu raport z wynikoéw prze-
prowadzonych badan jakosci wody.

4. Wiasciwy panstwowy wojewddzki inspektor sanitarny, w terminie nie dluzszym niz do dnia 30 czerwca 2019 r., prze-
kaze Glownemu Inspektorowi Sanitarnemu raport z wynikow przeprowadzonych badan jakosci wody.

§ 37. Do dnia 31 grudnia 2019 r. badania jako$ci wody w ramach monitoringu jako$ci wody w zakresie parametrow
chemicznych mogg by¢ prowadzone metodami zgodnymi z charakterystyka metod badaf jakosci wody okre$lona w cze-
$ci B w tabeli 2 zatacznika nr 6 do rozporzadzenia.

§ 38. Traci moc rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989).

§ 39. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od dnia ogloszenia, z wyjatkiem:
1)  § 36, ktory wehodzi w zycie z dniem nastepujacym po dniu ogloszenia, oraz

2)  §71§ 8wzakresie dotyczacym podmiotéw dziatajacych na rynku spozywezym, wykorzystujacych wode, ktére wcho-
dza w zycie po uplywie 6 miesiecy od dnia ogloszenia.

Minister Zdrowia: K. Radziwi#f
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Zakaczniki do rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. (poz. 2294)

Zalacznik nr 1

PARAMETRY I WARTOSCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAC WODA

A. Parametry mikrobiologiczne

Tabela 1. Wymagania mikrobiologiczne

Warto$¢é parametryczna
Lp. Parametr liczba objetos¢ probki [ml]
mikroorganizméw [jtk
lub NPL]
1. Escherichia coli 0 100
2. Enterokoki 0 100

Tabela 2. Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odyowiadaé woda wprowadzana
do jednostkowych opakowan'

Warto$¢ parametryczna
Lp. Parametr liczba objetos¢ probki [ml]
mikroorganizméw [jtk
lub NPL]

1. Escherichia coli 0 250
2. Enterokoki 0 250
3. Pseudomonas aeruginosa 0 250
4. Ogodlna liczba mikroorganizmow w 362°C 20 1
5. Ogodlna liczba mikroorganizmow w 22+2°C 100 1
Objasnienie

" Dotyczy wody wodociagowej rozprowadzanej w opakowaniach w sytuacjach nadzwyczajnych (powodzie, awarie
siect itp.).
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Tabela 3. Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda w cysternach,

zbiornikach magazynujacych wod¢ w Srodkach transportu 1adowego lub wodnego

Warto$¢ parametryczna
Lp. Parametr liczba objetos¢ probki [ml]
mikroorganizméw [jtk
lub NPL]

1. Escherichia coli 0 100
2. Enterokoki 0 100
3. Pseudomonas aeruginosa 0 100
4. Ogolna liczba mikroorganizmow w 36+2°C 100 1

Tabela 4. Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadaé¢ woda w zbiornikach
magazynujacych wode¢ w srodkach transportu powietrznego

Warto$¢ parametryczna
Lp. Parametr . llczba. ) objetos¢ probki Objasnicnia
mikroorganizmow [ml]
[jtk lub NPL]

1. Escherichia coli 0 100
2. Enterokoki 0 100
3. Pseudomonas aeruginosa <10 100
>10<100 100

4. Ogolna liczba mikroorganizmow w 36+£2°C 100 1

Objasnienia:
Nalezy bada¢ w miejscu (punkcie czerpalnym) potozonym najdalej od zbiornika magazynujacego wode
> w Srodkach transportu powietrznego po zakonczonym locie.

Nalezy przedsiewzia¢ dziatania zaradcze.



Dziennik Ustaw —-23 - Poz. 2294

B. Parametry chemiczne

Lp. Parametry Warto$¢ parametryczna Jednostka Objasnienia

1. | Akrylamid 0,10 ug/l D

2. | Antymon 5,0 ug/l

3. | Arsen 10 ug/l

4. | Azotany 50 mg/l 2

5. | Azotyny 0,50 mg/l 2

6. |Benzen 1,0 ug/l

7. | Benzo(a)piren 0,010 ng/l

8. | Bor 1,0 mg/l

9. | Bromiany 10 ug/l 3

10. | Chlorek winylu 0,50 ug/l D

11. | Chrom 50 ng/l

12. | Cyjanki 50 ng/l

13. [ 1,2-dichloroetan 3,0 ug/l

14. | Epichlorohydryna 0,10 ug/l D

15. | Fluorki 1,5 mg/l

16. |Kadm 5,0 ug/l

17. | Miedz 2,0 mg/l D13)

18. | Nikiel 20 ug/l K

19. | Otow 10 ug/l K

20. |Pestycydy 0,10 ug/l 17

21. | Z pestycydow 0,50 g/l 6)18)

22. |Rtgé 1,0 ug/l
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23. [Selen 10 ug/l

24. | Z trichloroetenu 10 ng/l
i tetrachloroetenu

25. | Wielopierscieniowych 0,10 ug/l 9
weglowodoréw aromatycznych

26. | Trihalometany — ogétem 100 ug/l 110
(X THM)

gbj asnienia:

Warto$¢ odnosi si¢ do stezenia pozostatosci monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami
maksymalnego uwalniania z odpowiedniego polimeru w kontakcie z woda.

Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3 < 1, gdzie wartoSci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stgzenie
azotanow (NOs) 1 azotynow (NO,) w mg/l. Stezenie azotynow w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci
wodociggowej lub innych urzadzen dystrybucji nie moze przekracza¢ wartosci 0,10 mg/1.

W miarg mozliwosci bez ujemnego wptywu na dezynfekcje powinno dazy¢ si¢ do osiagniecia nizszej wartoSci.
Warto$¢ stosuje si¢ do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednig metoda
pobierania probek z kranu oraz pobranej w taki sposob, by byta reprezentatywna dla $redniej tygodniowej
spozywanej przez konsumentow, z uwzglednieniem okresowych krotkotrwatych wzrostow stezen.

Wartoé¢ dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowane] agresywnoscig korozyjng wody
dla rur miedzianych.

Termin ,,pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy,
algicydy, rodentycydy, slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne
metabolity, a takze produkty ich rozktadu i reakcji. Nalezy oznacza¢ jedynie te pestycydy, ktdrych
wystepowania w wodzie mozna oczekiwaé w danej strefie zaopatrzenia w wode.

Warto$¢ stosuje si¢ do kazdego poszczegdlnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru
i epoksydu heptachloru warto$¢ parametryczna wynosi 0,030 pg/1.

% pestycydow oznacza sume poszczegdlnych pestycydow wykrytych 1 oznaczonych ilo$ciowo w ramach
monitoringu.

Warto$¢ oznacza sume stezen wyszezegolnionych zwigzkow:

— benzo(b)fluoranten,

— benzo(k)fluoranten,

— benzo(ghi)perylen,

— indeno(1,2,3-cd)piren.

Trihalometany — ogotem (£ THM) — warto$¢ oznacza sumg stezen zwigzkow:

— trichlorometan (chloroform),

bromodichlorometan,

— dibromochlorometan,

tribromometan (bromoform).

2)

3)
4

5)

6)

7

8)

9)

10)
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C. Parametry wskaznikowe

Tabela 1. Wymagania mikrobiologiczne

Wartos¢ parametryczna
Lp. Parametr liczba objeto$¢ probki [ml| Obiasnienia
mikroorganizméw J
[jtk lub NPL]
1. | Bakterie grupy coli 0 100 D
2. | Ogdlna liczba mikroorganizmow Bez nieprawidtowych 2
w22°C zmian
3. | Clostridium perfringens (lacznie ze 0 100 2
sporami)
Tabela 2. Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne
Lp. Parametr Warto$¢ parametryczna” Jednostka Objasnienia
. |Glin (A 200 ng/l
2. Jon amonu 0,50 mg/l
3. |Barwa Akceptowalna przez 3
konsumentow 1 bez
nieprawidtowych zmian
4. Chlorki 250 mg/l 0
5. Mangan 50 pg/l
6. Metnosé Akceptowalna przez »
konsumentow i bez
nieprawidtowych zmian.
Zalecany zakres wartosci NTU
do 1,0
7. Ogolny wegiel organiczny (OWO) Bez nieprawidtowych %)
Zmian
8. Stezenie jonow wodoru (pH) 6,5-9,5 6)19)
9. | Przewodno$¢ elektryczna 2.500 uS/cm 6)110)
10. | Siarczany 250 mg/l o)
11. | Smak Akceptowalny przez
konsumentow 1 bez
nieprawidtowych zmian
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12. | Sod 200 mg/l

13. | Utlenialno$¢ z KMnO, 5,0 mg/1 O, t

14. | Zapach Akceptowalny przez

konsumentow i bez
nieprawidtowych zmian

15. | Zelazo 200 ng/l

Objasnienia:

Y Dopuszcza sie pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk
(NPL)/100 ml nalezy wykona¢ badanie parametru E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4
rozporzadzenia.

2 Zaleca sie, aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

— 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowe;j,
— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

9 Nalezy badaé w wodzie pochodzacej z uje¢ powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia
dopuszczalnych wartosci nalezy zbada¢, czy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiego wynikajacego z
obecnosci innych mikroorganizmow chorobotworczych, np. Cryptosporidium.

Y W przypadku podania jednej wartosci dolna warto$¢ zakresu wynosi zero.

% Pozadana warto$é tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg Pt/1.

% parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych whasciwosci korozyjnych wody.

W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiggnigcia wartosci parametrycznej
nieprzekraczajacej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnosci) w wodzie po uzdatnieniu.

®  Nie musi byé oznaczany dla produkcji wody mniejszych niz 10 000 m® dziennie.

9 W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw wartoé¢ minimalna moze
zosta¢ obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnikow z natury bogatej
w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla warto$¢ minimalna moze by¢ nizsza.

1" Oznaczana w temperaturze 25°C.

)" Nie musi by¢ oznaczany, jezeli badane jest OWO.

D. Dodatkowe wymagania chemiczne
Tabela 1.

Lp. Parametry Warto$¢ parametryczna’ Jednostka Objasnienia
1. | Bromodichlorometan 0,015 mg/l 2

2. Chlor wolny 0,3 mg/l D13

3. Chloraminy 0,5 mg/l 2

4. | X chloranéw i chlorynow 0,7 mg/l K

5. | Ozon 0,05 mg/1 &

6. Trichlorometan (chloroform) 0,030 mg/l D
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Tabela 2.
Lp. Parametry Warto$¢ parametryczna” Jednostka Objasnienia
1.| Magnez 7-125 mg/1 0
2.| Srebro 0,010 mg/I N1y
3.| Twardos¢ 60-500 mg/l ¢

Objasnienia:

D" W przypadku podania jednej wartosci dolna warto§é zakresu wynosi zero.
W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami.
Dopuszczalne stezenie wolnego chloru w zbiorniku magazynujacym wode w Srodkach transportu ladowego,
powietrznego lub wodnego wynosi 0,3-0,5 mg/l.
W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana dwutlenkiem chloru.
W punkcie, w ktérym woda jest wprowadzana do sieci, jezeli ozon jest stosowany w procesie uzdatniania
lub dezynfekeji wody.
Nie wigcej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stgzenie siarczandw jest rowne lub wigksze od 250 mg/l. Przy
nizszej zawartosci siarczanéw dopuszczalne stezenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartosé zalecana ze
wzgledéw zdrowotnych — oznacza, ze jest pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale nie naklada obowigzku
uzupelniania minimalnej zawartosci podanej w niniejszym zalaczniku przez przedsigbiorstwo
wodociggowo-kanalizacyjne.
W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli materialy i wyroby stosowane do dystrybucji i uzdatniania
wody zawierajg dodatek srebra.
Dopuszczalny zakres wartosci dla cieptej wody dezynfekowanej jonami srebra w budynkach zamieszkania
zbiorowego moze wynosi¢ do 0,05 mg/l.
W przeliczeniu na weglan wapnia; wartos¢ zalecana ze wzglgdow zdrowotnych — oznacza, Ze jest to
warto$¢ pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowigzku uzupetniania, przez przedsigbiorstwo
wodociggowo-kanalizacyjne, minimalnej zawartosci podanej w czesci D tabeli 2 niniejszego zatacznika.

2)
3)

4
5)

6)

7

8)

9)
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Zalacznik nr 2

PARAMETRY OBJETE MONITORINGIEM

A. Parametry grupy A

I. 1. Escherichia coli (E. coli)
2. Bakterie grupy coli
3. Ogolna liczba mikroorganizmow w temperaturze 22°C
4. Barwa
5. Metnosé
6. Smak
7. Zapach
8. Stezenie jonow wodoru (pH)
9. Przewodno$¢ elektryczna

II. Dodatkowe parametry zidentyfikowane jako istotne do monitorowania danej strefy
zaopatrzenia w wodge ustalone w oparciu o wyniki oceny ryzyka przeprowadzonej zgodnie
z normg PN-EN 15975 , Bezpieczenstwo zaopatrzenia w wode do spozycia — Wytyczne
dotyczace zarzadzania kryzysowego 1 ryzyka — Czg$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem”, jezeli ja
przeprowadzono, oraz oceny bezpieczenstwa zdrowotnego konsumentdéw jako niezbedne
do celow:
— ochrony zdrowia ludzkiego lub
— zapewnienia jako$ci produkcji, dystrybucji 1 kontroli wody.

1L 1. Azotyny"
2. Jon amonu
3. Glin (Al)?
4, Zelazo®

D

Objasnienia:

D Niezbedne jedynie wtedy, gdy chloraminowanie jest stosowane jako metoda dezynfekeji (we wszystkich innych
przypadkach parametry sg umieszczone w wykazie parametrow grupy B).

Niezbedne jedynie wtedy, gdy uzywane sa jako chemikalia do uzdatniania wody (we wszystkich innych
przypadkach parametry sg umieszczone w wykazie parametrow grupy B).

2)
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B. Parametry grupy B*

W celu ustalenia zgodnosci ze wszystkimi warto§ciami parametrycznymi okre§lonymi w

zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia nalezy wykona¢ badanie parametrow:

1) badanych w ramach grupy A;

2) pozostatych parametrow z zatacznika nr 1 do rozporzadzenia, nieanalizowanych w grupie A
dla dane;j strefy zaopatrzenia w wodg, z zastrzezeniem § 13 1 14 rozporzadzenia.

Enterokoki

Akrylamid

Antymon

Arsen

Azotany

Benzen

Benzo(a)piren

Bor

9. Bromiany

10. Chlorek winylu

11. Chrom

12. Cyjanki

13. 1,2-dichloroetan

14. Epichlorohydryna

15. Fluorki

16. Kadm

17. Miedz

18. Nikiel

19. Otow

20. Pestycydy

21. Z pestycydow

22. Rte¢

23. Selen

24. ¥ trichloroetenu i tetrachloroetenu
25. 2 wielopierscieniowych weglowodorow aromatycznych
26. Trihalometany — ogdtem (X THM)
27. Clostridium perfringens (lacznie ze sporami)
28. Glin (Al)

29. Jon amonu

30. Chlorki

31. Mangan

32. Ogoblny wegiel organiczny (OWO)
33. Siarczany

34. Sod

35. Utlenialnos¢ z KMnQOg4

36. Zelazo

PN R L=
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37. Bromodichlorometan

38. Chlor wolny

39. Chloraminy

40. X chloranéw i chlorynéw
41. Ozon

42, Trichlorometan (chloroform)
43. Magnez

44. Srebro

45. Twardos¢

3) dodatkowe parametry ustalone w oparciu o wyniki oceny ryzyka, przeprowadzonej zgodnie z
normg PN-EN 15975 | Bezpieczenstwo zaopatrzenia w wod¢ do spozycia — Wytyczne
zarzadzania kryzysowego 1 ryzyka — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem”, jezeli ja
przeprowadzono, oraz ocen¢ bezpieczenstwa zdrowotnego konsumentéw jako niezb¢dne dla
danej strefy zaopatrzenia w wod¢ do celéw ochrony zdrowia ludzkiego lub zapewnienia
jakosci produkc;ji, dystrybucji i kontroli jakosci wody nieanalizowane w grupie A.

* Objasnienia dla poszczegdlnych parametréw s3 tozsame z objasnieniami zawartymi w
zatgczniku nr 1 do rozporzadzania.

C. Metody pobierania prébek

1. W miar¢ mozliwosci liczbe pobieranych probek wody do badan nalezy roztozy¢ réwnomiernie
W czasie 1 miejscu.

2. Pobieranie probek w punkcie zgodnosci powinno spetnia¢ nastepujace warunki:

1) probki na potrzeby kontroli zgodnosci okreSlonych parametrow chemicznych
(w szczeg6lnosci miedzi, otowiu 1 niklu) sg pobierane z kranu konsumenta bez
uprzedniego spuszczania wody. W ciggu dnia nalezy pobra¢ losowa probke o objetosci
jednego litra. Jako rozwigzanie alternatywne mozna stosowa¢ metody z ustalonym
okresem stagnacji, ktére lepiej odzwierciedlajg sytuacje w danym kraju, pod warunkiem
ze na poziomie strefy zaopatrzenia nie prowadzi to do mniejszej liczby przypadkéw
niezgodnosci niz przy uzyciu losowej metody dziennej;

2) probki na potrzeby kontroli zgodnos$ci parametréw mikrobiologicznych w punkcie
zgodnos$ci nalezy pobierac i obchodzi€ si¢ z nimi zgodnie z normg PN-EN ISO 19458 (cel
pobierania probek b).

3. Pobieranie probek w sieci dystrybucyjnej, z wyjatkiem pobierania probek z kranow
konsumentéw, jest zgodne z normg PN-ISO 5667-5. W odniesieniu do parametréw
mikrobiologicznych pobieranie probek w sieci dystrybucyjnej odbywa si¢ zgodnie z norma
PN-EN ISO 19458 (cel pobierania prébek a).

4. Pobieranie probek moze by¢ realizowane wylacznie przez osoby przeszkolone do pobierania
probek wody przez organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej i posiadajace aktualne
zas§wiadczenie lub certyfikat albo zatrudnione w laboratorium, ktore uzyskato certyfikat w
zakresie pobierania probek wody.
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Zalacznik nr 3

MINIMALNA CZESTOTLIWOSC POBIERANIA PROBEK WODY DO BADAND

Objetos¢ dostarczanej lub Monitori -
. onitoring Monitoring
produkowanej wody w strefie tro A 16 B
zaopatrzenia parametréw grupy A parametr6w grupy
[liczba prébek/rok] [liczba probek/rok]
[m/24 h]
< 100 K K
>100 < 1000 4 1
> 1000 < 10000 4+3 na kazde 1000 m’/24 h i 1+1 na kazde 4 500 m’/24 h i
czg$¢ tej wartosei stanowigeej czg$¢€ tej wartosci stanowigca
uzupetnienie do catosci uzupetnienie do catosci
> 10000 < 100000 3+1 na kazde 10000 m*/24 h i
cze$¢ tej wartosci stanowigceg
uzupetnienie do catosci
> 100000 12+1 na kazde 25000 m*/24 h i
czg$¢ tej wartosci stanowigeg
uzupetnienie do catosci

Objasnienia:

) Nie dotyczy czestotliwoéci pobierania probek wody w zakresie badania substancji promieniotworczych
w wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi, okreslonej w czeSci C 1 D zaltacznika nr 4 do
rozporzadzenia.

) Objetosci wody obliczane jako érednie w ciagu roku. Do okreslenia minimalnej czestotliwosci mozna
tez stosowa¢ liczbg mieszkancow w zaopatrywanej strefie zaopatrzenia, przyjmujac wielkos¢ zuzycia
wody rowng 200 I/dobe na 1 osobe.

%) Wskazang czestotliwosé oblicza sie w nastepujacy sposob: np. 4 300 m’/24 h = 16 probek (cztery dla
pierwszych 1 000 m’/24 h + 12 dla dodatkowych 3 300 m’*/24 h).

9 Ustalenie czestotliwosci zalezy od whasciwego pafistwowego powiatowego lub granicznego inspektora
sanitarnego, jednak nie rzadziej niz 2 probki na rok dla parametréw grupy A, 1 probke na 2 lata dla
parametrow grupy B, z zastrzezeniem minimalne] czgstotliwosci pobierania probek wody do badan
okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o
produktach pochodzenia zwierzecego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2421 471).
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Zalacznik nr 4
WYMAGANIA RADIOLOGICZNE, JAKIM POWINNA QDPOWIADAC WODA,
ORAZ MINIMALNA CZESTOTLIWOSC POBIERANIA PROBEK WODY DO BADAN
W ZAKRESIE SUBSTANCIJI PROMIENIOTWORCZYCH
A. Wymagania dotyczace substancji promieniotworczych
Lp. Parametr Warto$¢é parametryczna”’ Jednostka Objasnienia

L Radon 100 Bq/l

2. Tryt 100 Bq/l 2

3. Dawka 0,10 mSv/rok 213)

orientacyjna

B. Stezenia pochodne dla promieniotwérczosci w wodzie”

Pochodzenie I‘zotlopy ) Stezenie pochodne — gv)artoéé
promieniotworcze parametryczna

U-238" 3,0 By/l
U-234" 2,8 By/l
Ra-226 0,5 By/l

Naturalne Ra-22% 0.2 B/l
Pb-210 0,2 Bg/l
Po-210 0,1 Bg/l
C-14 240 Bq/l
Sr-90 4.9 By/l
Pu-239/Pu-240 0,6 Bg/l
Am-241 0,7 Bg/l

Sztuczne Co-60 40 Byl
Cs-134 7,2 Bg/l
Cs-137 11 Bg/l
1-131 6,2 Bg/l

* . . . , . ;. . . , ;. . .
W tabeli uwzgledniono wytacznie wlasciwos$ci promieniotworceze uranu bez toksycznosci chemicznej.

Objasnienia:

" W przypadku podania jednej wartosci dolna warto§é zakresu wynosi zero.
Podwyzszone stgzenie trytu moze Swiadczyé o obecnosci innych sztucznych  izotopow
promieniotworczych. W przypadku wzrostu stgzenia trytu ponad warto$§¢ parametryczng wymagane jest
przeprowadzenie analizy pod katem obecnosci innych sztucznych izotopdéw promieniotworczych.

2)
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? Dawke orientacyjna oblicza sie, wylaczajac tryt, potas — izotop K-40, radon — izotop Rn-222 i produkty

rozpadu radonu — izotopu Rn-222 ze zmierzonych stezen aktywnosci izotopow promieniotworczych i
wspotczynnikéw dawki pochlonietej okreslonych przepisami ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo
atomowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 576 1 935) w odniesieniu do wielko$ci rocznego spozycia wody (730 1 dla
0s0b dorostych). Nie jest wymagane dalsze badanie, jezeli spetniony jest wzor:

iCi(obs) <1

i=1 Ci (der )

gdzie:

Ci(obs) = warto$¢ zaobserwowana stezenia izotopu promieniotworczego i
Ci(der) = wartos¢ pochodna stezenia izotopu promieniotworczego i

n = liczba wykrytych izotopdw promieniotworezych.

Y Ustala sie stezenia pochodne dla promieniotworczoéci w wodzie. Tabela zawiera wartosci dla najczeéciej

wystepujacych izotopéw promieniotwérezych naturalnych i sztucznych. Sa to wartosci precyzyjne,
obliczone dla dawki 0,1 mSv i rocznego spozycia wody 730 1 przy wspotczynnikach dawki pochtonigtej
okreslonych przepisami ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe. Stgzenia pochodne dla innych
izotopow promieniotworczych nalezy okreslic w ten sam sposob, a ich wartosci nastgpnie aktualizowaé w
oparciu o najnowsze dane uznane przez Prezesa Panstwowej Agencji Atomistyki.

C. Minimalna czestotliwo$¢ pobierania prébek wody do badan w zakresie substancji

promieniotwérczych”
Objetos¢ dostarczanej lub produ_ktz))w ancj Kontrolny monitoring substancji promieniotwérczych
wody w strefie zaopatrzenia . . 3)
[liczba prébek/rok]
[m’/24 h]
< 100 4
>100 < 1000 1
> 1000 < 10000 1+1 na kazde 3 300 m’/24 h i czg$é tej wartoéci stanowiaca
uzupehienie do catosci
> 10000 < 100000 3+1 na kazde 10000 m*/24 h i cze§é tej wartoéci stanowiaca
uzupetnienie do catosci
> 100000 10+1 na kazde 25000 m*/24 h i cze$¢ tej wartosci stanowiaca
uzupetnienie do catosci

Objasnienia:
" Nie dotyczy czestotliwosci pobierania probek wody w zakresie badania stezenia aktywnosci radonu
w wodzie przeznaczone] do spozycia przez ludzi, okreslonej w czesci D.



Dziennik Ustaw —34— Poz. 2294

? Objetosci wody obliczane jako $rednie w ciagu roku. Do okreslenia minimalnej czestotliwo$ci mozna

tez stosowac liczbe mieszkancow w zaopatrywanej strefie, przyjmujac wielkos¢ zuzycia wody réwna
200 1/dobe na 1 osobe.

W miarg mozliwosci liczba probek powinna by¢ rozdzielona rownomiernie w czasie i miejscu.
Ustalenie czgstotliwosci zalezy od wtasciwego panstwowego powiatowego lub granicznego inspektora
sanitarnego, jednak nie rzadziej niz 1 probke na 2 lata.

3)
4

D. Minimalna czestotliwos¢ pobierania probek wody oraz postepowanie w zaleznoSci
od stezenia aktywnoSci radonu w wodzie

Stezenie
akrtg(vi‘;::lsa Ocena Postepowanie Badanie
(***Rn) narazenia
w wodzie
[Bq/1]
Braklub |[System pod kontrola — nie
=10 znikome |wymaga podjecia specjalnych Jeden raz na 10 lat.
dziatan.
>10< 100 Niskie Nalezy  — przystapi¢ ,do Drugie badanic po 6 miesigcach, jezeli
wzmozonej kontroli pomiar6w. stezenie radonu nie przekr: 50 Bqg/l
Dalsze dziatania zalezg od ezen e przextacza &
wyniku nastepnego badania, bafiame z c;qstpthwosmq Jed'el.l razna 5 lat.
Jezeli stgzenie aktywnosci badanego
parametru miesci si¢ migdzy 50 Bg/l
a 100 Bq/l, badanie z czgstotliwoscia raz na
2 lata.
~100< 1000 Srednie | Nalezy oceni¢, czy obecno$¢|Drugie badanie po 6 miesiacach, trzecie
- substancji promieniotworczych [ badanie po uplywie 6 miesiecy od
w wodzie stanowi zagrozenie | poprzedniego badania, jezeli  stgzenie
dla zdrowia ludzi wymagajace |[radonu we  wstepnym  monitoringu
dzialania oraz — w razie | substancji promieniotworczych nie
koniecznosci — podja¢ dziatanie | przekracza 500 Bg/l, wymagane jest
naprawcze stuzace poprawie | badanie z czgstotliwos$cig jeden raz w roku.
jakosci wody do poziomu|Jezeli stezenie radonu we wstgpnym
zgodnego z wymogami | monitoringu substancji
dotyczacymi ochrony zdrowia | promieniotworczych przekracza 500 Bg/l,
ludzi przed promieniowaniem. |wymagane jest badanie z czestotliwoscia
jeden raz w ciagu 6 miesigcy.
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Zalacznik nr §

WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAC CIEPLA WODA,
MINIMALNA CZESTOTLIWOSC POBIERANIA PROBEK CIEPLE] WODY ORAZ PROCEDURY POSTEPOWANIA
W ZALEZNOSCI OD WYNIKOW BADANIA BAKTERIOLOGICZNEGO"

A. Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiada¢ ciepta woda

Lp. Parametr Liczba Objetos¢ probki [ml] Objasnienia
mikroorganizméw
litk]
1. Legionella sp. <100 100 D
<50 1000 2
gbj asnienia:

2)

Nalezy bada¢ w probkach wody cieptej pobranych w przedsigbiorstwach podmiotu wykonujacego dziatalnosé

lecznicza w rodzaju stacjonarne i catodobowe §wiadczenia zdrowotne i w budynkach zamieszkania zbiorowego
oraz w budynkach uzytecznoséci publicznej, w ktérych w trakcie ich uzytkowania wytwarzany jest aerozol

wodno-powietrzny.
Wartoé¢ parametru dotyczy przedsicbiorstw podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza w rodzaju

stacjonarne i catodobowe $wiadczenia zdrowotne, w ktérych przebywajg pacjenci o obnizonej odpornosci, w
tym obj¢ci leczeniem immunosupresyjnym.

B. Minimalna czestotliwo$¢ pobierania probek cieple)i wody oraz procedury postepowania
w zalezno$ci od wynikow badania bakteriologicznego'

Lp. | Liczba Legionella | Ocena Postepowanie Badanie
sp- (jtk) skazenia
1. <100/100 ml Brak lub |System pod kontrola — nie wymaga podjecia |2 razy w roku
<507/1000 ml | znikome |specjalnych dziatan.
Po 1 roku
2. >100/100 ml Srednie | Jezeli wigkszo$¢ probek jest pozytywna, nalezy | Po 4 tygodniach, jezeli wynik
>507/1000 ml sie¢ wodng uzna¢ za skolonizowang przez|badania nie ulegnie zmianie,
pateczki Legionella, znalez¢ przyczyne (dokonac [ nalezy przeprowadzic¢
przegladu  technicznego  sieci, sprawdzié¢ |czyszczenie 1 dezynfekcje,
temperature  wody) 1 podja¢é dziatania |powtérzy¢ badanie po 1
zmierzajace do redukcji liczby bakterii. Dalsze | tygodniu, nastgpnie po 1 roku.
dziatania (czyszczenie 1 dezynfekcja) zaleza od
wyniku nastepnego badania.
3. >1000/100 ml Wysokie [Nalezy przystapi¢ do dziatan interwencyjnych | Po 1 tygodniu od czyszczenia i
>100”/1000 ml jw., wihacznie z czyszczeniem i dezynfekcja dezynfekc;i, nastgpnie co 3
systemu — woda nie nadaje si¢ do prysznicow. miesigce.’
4. >10000/100 ml | Bardzo |Nalezy natychmiast wylaczy¢ z eksploatacji|Po 1 tygodniu od czyszczenia i
>10007/1000 ml | wysokie |urzadzenia i instalacje wody cieptej oraz dezynfekc;i, nastgpnie co 3
przeprowadzi¢ zabiegi ich czyszczenia i |miesiace.’
dezynfekcji.




Dziennik Ustaw —-36— Poz. 2294

Objasnienia:

D" Jezeli jest to wynik badania 1 lub 2 probek, w celu wykluczenia skazenia punktowego powinno byé pobranych
1 zbadanych wigcej probek.
Warto§¢ parametru dotyczy przedsicbiorstw podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza w rodzaju
stacjonarne i catodobowe $wiadczenia zdrowotne, w ktorych przebywajg pacjenci o obnizonej odpornosci, w
tym objeci leczeniem immunosupresyjnym.
Minimalna czestotliwo$¢ pobierania probek cieptej wody do badan w przedsigbiorstwach podmiotu
wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza w rodzaju stacjonarne i calodobowe $wiadczenia zdrowotne oraz w
przedsigbiorstwach podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza w rodzaju stacjonarne i catodobowe
$wiadczenia zdrowotne, w ktorych przebywaja pacjenci o obnizonej odpornosci, w tym objeci leczeniem
immunosupresyjnym.
Minimalna czgstotliwo$¢ pobierania probek cieptej wody do badan w podmiotach innych niz podmioty
wskazane w pkt 3. Jezeli w kolejnych badaniach w odstgpach rocznych stwierdzono < 100 jtk/100 ml, badanie
wykonuje sie po 3 latach.
Jezeli w kolejnych dwdéch badaniach wykonanych w odstgpach trzech miesi¢cy stwierdzono < 100 jtk/100 ml,
to nastgpne badanie mozna wykonac za rok. Jezeli w kolejnych dwoch badaniach wykonanych w odstgpach
trzech miesiecy stwierdzono < 50 jtk/1000 ml, to nastgpne badanie mozna wykona¢ za pot roku.

3)

4)

5)

Uwaga:
Postgpowanie dezynfekeyjne (dezynfekeja termiczna lub chemiczna) powinno zosta¢ ponadto podjete zawsze:
1) wprzypadku wylaczenia instalacji wodociggowe] na dtuzej niz 1 miesiac;
2) jezeli instalacja wodociaggowa lub jej czg$¢ zostata wymieniona lub zabiegi konserwacyjne mogty
prowadzi¢ do jej zanieczyszczenia,
3) w instalacji wodociagowej w miejscu przebywania osob, u ktorych wystapito podejrzenie lub stwierdzono
zachorowanie na legioneloze.
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Zalacznik nr 6

CHARAKTERYSTYKI METOD BADAN

A. Parametry mikrobiologiczne, dla ktorych okreslono metody badan

Lp. Parametr Zalecane normy lub metody badan”

1. | Escherichia coli, bakterie grupy coli | PN-EN ISO 9308-1
PN-EN ISO 9308-2

2. | Enterokoki PN-EN ISO 7899-2
3. | Pseudomonas aeruginosa PN-EN ISO 16266
4. | Ogolna liczba mikroorganizméw w | PN-EN ISO 6222
36°Ciw22°C
5. | Clostridium perfringens (facznie ze | PN-EN ISO 14189
sporami)
6. | Legionella sp. PN-ENISO 11731*
Legionella sp. PN-ENISO 11731-2%*

* Metodg nalezy stosowa¢ najpozniej 6 miesiecy od dnia opublikowania jej przez Polski Komitet Normalizacyjny w
jezyku polskim.

** Metoda moze by¢ stosowana nie dluzej niz 6 miesiecy od dnia opublikowania przez Polski Komitet
Normalizacyjny w jezyku polskim normy PN-EN ISO 11731.

Objasnienie
YW celu ustalenia rownowaznoéci metod opartych na zasadach — innych niz hodowla — ktére wykraczaja poza
zakres normy PN-EN ISO 17994, jako rozwigzanie alternatywne nalezy stosowa¢ norme¢ PN-EN ISO 16140-2.

Przywotang norme¢ stosowa¢ nie dhuzej niz 6 miesigcy od dnia opublikowania przez Polski Komitet
Normalizacyjny w jezyku polskim normy PN-EN ISO 16140-1.

B. Parametry chemiczne i wskaznikowe, dla ktorych okreslono charakterystyke wykonania
analizy

Tabela 1. Minimalna charakterystyka wykonania analizy — niepewnos$¢ pomiaru

Dla parametréw okreslonych w tabeli 1 okreslona charakterystyka wykonania analizy stanowi, ze
wykorzystana metoda analizy musi co najmniej umozliwia¢ zmierzenie stezen rownych wartosci
parametrycznej przy granicy oznaczalnosci* w wysokosci 30% lub mniej odpowiedniej wartosci
parametrycznej 1 niepewnosci pomiaru okre§lonej w tabeli 1. Wynik musi by¢ wyrazony za
pomoca co najmniej takiej samej liczby cyfr znaczacych jak warto$§¢ parametryczna
uwzgledniona w cz¢sci B 1 C zalacznika nr 1 do rozporzadzenia.
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* Qranica oznaczalno$ci oznacza okreslong wielokrotno$¢ granicy wykrywalnosci przy danym
stezeniu substancji oznaczanej, mozliwa do wyznaczenia z akceptowalna doktadnoscig i
precyzja. Granica oznaczalnosci moze by¢ obliczana za pomoca odpowiedniej normy lub probki i
moze zosta¢ wyznaczona na podstawie najnizszego punktu kalibracji na krzywej kalibracyjne;
bez probki slepe;.

W przypadku braku metody analitycznej spelniajacej minimalng charakterystyke wykonania
analizy okreslong w tabeli 1 monitorowanie nalezy prowadzi¢ przy wykorzystaniu najlepszych
dostepnych technik niepowodujacych nadmiernych kosztow.

Niepewno$¢ pomiaru Objasnienia
Lp. Parametry [% warto$ci
parametrycznej] D
1. Akrylamid 2)
2. Glin (Al) 25
3. Jon amonu 40
4. Antymon 40
5. Arsen 30
6. Azotany 15
7. Azotyny 20
8. Benzen 40
9. Benzo(a)piren 50 3)
10. | Bor 25
11. | Bromiany 40
12. | Chlorki 15
13. | Chrom 30
14. | Chlorek winylu Y
15. | Cyjanki 30 K
16. 1,2-dichloroetan 40
17. | Epichlorohydryna )
18. | Fluorki 20
19. | Kadm 25
20. | Mangan 30
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21. | Metnoéé 30 %
22. | Miedz 25

23. | Nikiel 25

24. | Ogodlny wegiel organiczny (OWO) 30 0
25. | Otow 25

26. | Pestycydy 30 7
27. | Przewodnos$¢ elektryczna 20

28. | Rteé 30

29. | Selen 40

30. | Siarczany 15

31. | Sod 15

32. | Stezenie jonow wodoru (pH) 0,2 %
33. | Trichloroeten 40 %)
34. | Tetrachloroeten 30 %
35. | Trihalometany — ogétem (X THM) 40 10)
36. | Utlenialno$é z KMnO, 50 1
37. | WWA 50 )
38. | Zelazo 30

Niepewno$¢ pomiaru okreslona w tabeli 1 nie moze by¢ stosowana jako dodatkowa tolerancja w odniesieniu do
wartoéci parametrycznych okreslonych w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia.

Objasnienia:

Y Niepewnoé¢ pomiaru jest to parametr nieujemny charakteryzujacy rozktad wartosci ilosciowych
przyporzadkowanych wielkosci mierzalnej na podstawie wykorzystanych informacji. Kryterium wykonania
analizy dla niepewno$ci pomiaru (k = 2) to odsetek wartosci parametrycznej okreslonej w tabeli lub lepszej.
Niepewno$¢ pomiaru szacuje si¢ na poziomie warto§ci parametrycznej, o ile nie wskazano inacze;.

2 Ma by¢ kontrolowane przez specyfikacje produktu.

3 Jezeli warto$¢ niepewnosci pomiaru nie moze zostaé dotrzymana, nalezy wybra¢ najlepsza dostepna
technike (do 60%).

*) " Metoda powinna okresla¢ catkowita ilos¢ cyjankow we wszystkich formach.

> Niepewno$¢ pomiaru powinna by¢ oszacowana na poziomie 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek

6 metnoéci) zgodnie z normg PN-EN ISO 7027.

Niepewno$¢ pomiaru nalezy oszacowaé na poziomie 3 mg/l catkowitego wegla organicznego. Stosuje sie
wytyczne dotyczace okreslania catkowitego wegla organicznego i rozpuszczonego wegla organicznego
PN-EN 1484.
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7)

8)

9)

10)

11)

Charakterystyke wykonania analizy dla poszczegolnych pestycydow podano orientacyjnie. Niskie wartosci
dla niepewnos$ci pomiaru, takie jak 30%, mozna osiggna¢ w odniesieniu do niektorych pestycydow, wyzsze
warto$ci do 80% moga by¢ dopuszczone w odniesieniu do niektorych pestycydow.
Wartosci niepewno$ci pomiaru s3 wyrazone w jednostkach pH.
Charakterystyke wykonania analizy stosuje si¢ do pojedynczych okreslonych substancji przy 50% wartosci
parametrycznej okre§lonej w czgsci B zatacznika nr 1 do rozporzadzenia.
Charakterystyke wykonania analizy stosuje si¢ do pojedynczych okreslonych substancji przy 25% wartosci
parametrycznej w czesci B zatgcznika nr 1 do rozporzadzenia.
Metoda referencyjna: PN-EN ISO 8467.

Tabela 2. Minimalne charakterystyki wykonania analizy — poprawnos¢, precyzja i granica
wykrywalnosci*

Zestaw charakterystyk wykonania analiz bedacy alternatywa dla granicy oznaczalnosci i niepewnosci pomiaru
wyszczegolnionych w tabeli 1.

Poprawnos¢ Precyzja Granica Objasnienia
Lp. Parametry [% wartoSci [%o wartosci wykrywalnosci
parametrycznej parametrycznej [%6 warto$ci
(z wyjatkiem | (z wyjatkiem pH))? parametrycznej
pH)!" (z wyjatkiem pH)[”
1. Akrylamid K
2. Glin (Al) 10 10 10
3. Jon amonu 10 10 10
4. Antymon 25 25 25
5. Arsen 10 10 10
6. Azotany 10 10 10
7. Azotyny 10 10 10
8. Benzen 25 25 25
9. Benzo(a)piren 25 25 25
10. |Bor 10 10 10
11. | Bromiany 25 25 25
12. | Chlorki 10 10 10
13. | Chrom 10 10 10
14. [ Chlorek winylu 25 25 25 Y
15. | Cyjanki 10 10 10 >
16. | 1,2-dichloroetan 25 25 10
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17. | Epichlorohydryna 25 25 25 K
18. |Fluorki 10 10 10
19. |Kadm 10 10 10
20. [Mangan 10 10 10
21. | Mgtnosé 25 25 25
22. |Miedz 10 10 10
23. [Nikiel 10 10 10
24, | Otéw 10 10 10
25. | Pestycydy 25 25 25 R
26. | Przewodnos¢ elektryczna 10 10 10
27. |Rtee 20 10 20
28. | Selen 10 10 10
29. | Siarczany 10 10 10
30. |Sod 10 10 10
31. | Stezenie jondw wodoru (pH) | 0,2 0,2 »
32. | Trichloroeten 25 25 10 8
33. | Tetrachloroeten 25 25 10 8
34. | Trihalometany — ogdtem 25 25 10 9

(X THM)
35. | Utlenialno$¢ z KMnO, 25 25 10 0
36. |WWA 25 25 25 ?
37. |Zelazo 10 10 10

* Moga by¢ stosowane do dnia 31 grudnia 2019 r.

Obj
1)
2)
3)

4

asnienia:
Poprawno$¢ jest to miara bledu systematycznego, tj. roznicy migdzy S$rednig wartoScia duzej liczby

powtarzanych pomiardéw a wartoscig prawdziwa. Dalsze specyfikacje okreslono w normie PN ISO 5725-1.

Precyzja jest to miara bledu przypadkowego i jest zwykle wyrazona jako odchylenie standardowe (wewnatrz
i miedzy partiami) rozktadu wynikéw od $redniej. Aprobowana precyzja stanowi dwukrotno$¢ wzglednego

odchylenia standardowego. Termin ten okreslono szczegdtowo w normie PN ISO 5725-1.

Granica wykrywalno$ci jest to warto$¢ trzykrotnego odchylenia standardowego wyznaczonego dla serii analiz
probek o niskim stgzeniu badanego parametru lub pigciokrotnego odchylenia standardowego wyznaczonego dla
serii analiz prob $lepych.

Ma by¢ kontrolowane przez specyfikacje produktu.
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5
6)

Metoda powinna okresla¢ catkowitg ilo$¢ cyjankow we wszystkich formach.
Charakterystyke wykonania analizy dla poszczegdlnych pestycydéw podano orientacyjnie. Niskie wartosci dla

niepewnoséci pomiaru, takie jak 30%, mozna osiggna¢ w odniesieniu do niektorych pestycydow, wyzsze
wartosci do 80% mogg by¢ dopuszczone w odniesieniu do niektorych pestycydow.

7
%)

Wartosci poprawnosci i precyzji sg wyrazone w jednostkach pH.
Charakterystyke wykonania analizy stosuje si¢ do pojedynczych okreslonych substancji przy 50% wartosci

parametrycznej okreslonej w czgéci B zatgcznika nr 1do rozporzadzenia.

9)

parametrycznej okreslonej w czgéci B zatacznika nr 1do rozporzadzenia.
19" Metoda referencyjna: PN-EN ISO 8467.

Charakterystyke wykonania analizy stosuje si¢ do pojedynczych okre§lonych substancji przy 25% wartosci

Tabela 3. Minimalne charakterystyki wykonania analizy — poprawnos¢, precyzja i granica
wykrywalnoSci

Dla podanych w tabeli parametrow okreslono, ze stosowana metoda analizy musi co najmniej umozliwiaé
oznaczanie wartosci dopuszczalnej z podang poprawno$cig, precyzja i granica wykrywalnoéci. Niezaleznie od
czutosci zastosowanej metody analizy wyniki nalezy wyraza¢ z co najmniej taka samg liczbg miejsc po przecinku,
jaka podano w wartosciach dopuszczalnych w czesci C 1 czgsci D zatgcznika nr 1 do rozporzadzenia.

Lp. Parametry Poprawnosé Precyzja Granica Objasnienia
[% wartosci [% wartosci wykrywalno$ci
parametrycznej]” | parametrycznej ]” [Y wartosci
parametrycznej|”
1. Barwa 10 10 10 K
2. | Zapach >
3. Smak %)
4. Bromodichlorometan 25 25 25
5. Chlor wolny 10 10 10
6. Chloraminy 10 10 10
7. Chlorany 25 25 25
8. Chloryny 25 25 25
9. Magnez 10 10 10
10. | Srebro 10 10 10
11. | Trichlorometan (chloroform) | 25 25 25
12. | Twardo$¢ 10 10 10
1C))bj asnienia:

Poprawno$¢ jest to miara bigdu systematycznego, tj. roznicy migdzy $rednig wartoscig duzej liczby
powtarzanych pomiaréw a wartoscig prawdziwa. Dalsze specyfikacje okreslono w normie PN ISO 5725-1.

2)

Precyzja jest to miara blgdu przypadkowego i jest zwykle wyrazona jako odchylenie standardowe (wewnatrz

i miedzy partiami) rozkltadu wynikéw od $redniej. Aprobowana precyzja stanowi dwukrotno$é wzglednej
odchylenia standardowego. Termin ten okreslono szczegdtowo w normie PN ISO 5725-1.



Dziennik Ustaw —43 - Poz. 2294

3)

4
5)

Granica wykrywalno$ci jest to warto$¢ trzykrotnego odchylenia standardowego wyznaczonego dla serii analiz
probek o niskim stgzeniu badanego parametru lub pigeiokrotnego odchylenia standardowego wyznaczonego dla
serii analiz prob $lepych.

Mozliwe wykonywanie analizy przy zastosowaniu normy PN-EN 7887.

Mozliwe wykonywanie analizy przy zastosowaniu normy PN-EN 1622. Badanie powinno by¢ przeprowadzone
w temperaturze (23+2)°C.

C. Parametry i substancje promieniotworcze, dla ktérych okreslono charakterystyke metod

analizy

Dla nastepujacych parametrow i izotopdw promieniotworczych stosowana metoda analizy musi
co najmniej umozliwia¢ zmierzenie st¢zenia aktywnosci przy granicy wykrywalnosci okreslonej

ponizej:
P;::lf:iztnri);:vivzé(:,t:ziy Granica wykrywalnosci'- Objasnienia
Tryt 10 Bg/l 5
Radon 10 Byl 3
U-238 0,02 Bq/l
U-234 0,02 Bq/l
Ra-226 0,04 Bq/l
Ra-228 0,02 Bg/l 4
Pb-210 0,02 Bq/l
Po-210 0,01 Bg/l
C-14 20 By/l
Sr-90 0,4 B/l
Pu-239/Pu-240 0,04 Bq/l
Am-241 0,06 Bq/l
Co-60 0,5 Bg/l
Cs-134 0,5 Bq/l
Cs-137 0,5 Bg/l
1-131 0,5 Bg/l
Objasnienia:

D

2)

3)
4

Ustalanie gramc charakterystycznych (prog decyzji, granica wykrywalnosci i przedziat ufnoéci) dla pomiarow
promlemowanla Jomzujqcego Zasady podstawowe 1 zastosowania ogolne, charakterystyke z prawdopodobienstwem
bledu pierwszego 1 drugiego stopnia wynoszacym 0,05.

Niepewno$¢ pomiaru oblicza si¢ i przedstawia jako catkowita niepewno$¢ standardowg lub jako rozszerzona
niepewnos¢ standardowa o wspotczynniku rozszerzenia wynoszacym 1,96.

Granica wykrywalnosci trytu i radonu wynosi 10% warto$ci parametrycznej tych pierwiastkow wynoszacej 100 Bg/l.
Niniejsza granica wykrywalno§ci ma zastosowanie wylacznie do kontroli poczatkowej pod katem dawki
orientacyjnej dla nowego zrédta wody; jezeli w wyniku poczatkowe] kontroli zostanie ustalone, Ze nie jest
prawdopodobne, aby warto$¢ Ra-228 przekraczata 20% stezenia pochodnego, granica wykrywalnosci moze
zosta¢ podniesiona do 0,08 Bg/l dla rutynowych pomiaréw nuklidéw Ra-228 do czasu, kiedy konieczna bedzie
kolejna kontrola.



